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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo —
kosztorysowej dla zadania pn.: ,Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 im. Adama
Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Klobucku w zakresie dostosowania do wymagan ppoz." wraz

z petnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacjg kosztoryséw inwestorskich

Ogtoszenie nr 506368-N-2019 z dnia 2019-01-23 r.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien
publicznych Zamawiajacy odpowiada na zapytania i zmienia tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia w nizej podany sposoéb.

Zapytanie

1. Prosze o informacje na temat istniejgcej instalacji hydrantowej wewnetrznej w budynku — czy s to
hydranty typu DN25 z wezem pditsztywnym, czy tez jest to instalacja ze skrzynkami starego typu?
Rozumiem, ze instalacja hydrantowa nie byta przedmiotem uwag podczas kontroli przeprowadzone;j
przez jednostke PSP, jednakze informacja na temat tej instalacji ma istotny wptyw na wycene
inwestycji. Prosze o informacje, czy na instalacji jest zabudowany zawér pierwszenstwa oraz zawér
antyskazeniowy. lle wystepuje skrzynek hydrantowych na poszczegolnych kondygnacjach?

2. Prosze o informacje, czy w obrebie szkoly zlokalizowana jest iakakolwiek sala przedszkolna (np.
tzw. "zerwoka”)?

3. Prosze o informacje o wystepowaniu hydrantow zewnetrznych w bezposrednim sgsiedztwie szkoty
oraz (o ile to mozliwe) o informacje na temat przepustowosci tych hydrantow.

Odpowiedz na zapytanie
Jest o termin przekazania kompletnej dokumentacji zamawiajacemu.

1. Szkota posiada instalacje hydrantowg typu DN25 z wezem potsztywnym. Na instalacji nie ma
wbudowanego zaworu pierwszenstwa ani zawodu antyskazeniowego. Na kazdej kondygnac;ji
umieszczona jest jedna skrzynka hydrantowa.

2. W obrebie szkoty nie ma sal przedszkolnych.

3. Hydrant zewnetrzny usytuowany jest na ul. Szkolnej, w odlegtosci ok. 70m. Brak informacji na temat

przepustowosci hydrantu.

Ponadto zamawiajacy, w zatgczeniu, publikuje ksiazke obiektu budowlanego z wpisami.
Zamawiajacy zmienia termin ztozenia i otwarcia ofert na dzien 06.02.2019r.
W zwigzku z tym:

- w rozdziale X SIWZ w ust. 1.13, date 05.02.2019 r. zastepuje sie datg 06.02.2019 ;
- w rozdziale XI SIWZ w ust. 2 i ust. 3, date 05.02.2019 r. zastepuje sie datg 06.02.2019 .
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