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2. OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) 

 

oświadczam, że projekt techniczny pn.  

Budowa doświetlenia przejść dla pieszych, w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 492 – 
w Kłobucku przy ul. 11 Listopada. 

Doświetlenie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy 11-go Listopada 
z ul. gen. Rómmla i ul. Spacerową 

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

mgr inż. Tomasz Soluch  

SLK/1079/POOE/05 

 

 

 

mgr inż. Adam Panicz 

SLK/0622/PWOE/05 
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3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. WSTĘP 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowę oświetlenia przejścia dla 
pieszych znajdującego się na ulicy 11 Listopada (DW492) w Kłobucku przy skrzyżowaniu 
z ulicami Spacerową i Rómmla. 

4.2. STAN INSTNIEJĄCY  

Istniejące przejście dla pieszych znajduje się na ulicy 11 Listopada (DW492) w Kłobucku 
przy skrzyżowaniu z ulicami Spacerową i Rómmla, na dwupasmowej jezdni wykonanej z masy 
bitumicznej. Oświetlenie przejścia realizowane jest za pomocą pobliskich latarń oświetlenia 
ulicznego, które nie zapewniają właściwego natężenia w przestrzeni przejścia oraz 
bezpieczeństwa dla osób przez nie przechodzących. 

Na terenie, na którym będzie prowadzona przedmiotowa inwestycja znajdują się: kablowe 
linie elektroenergetyczne nN, rurociągi wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 
deszczowa, kablowe linie telekomunikacyjne, napowietrzna linia nN, budynki zamieszkania 
zbiorowego oraz droga wojewódzka. 

4.3. STAN PROJEKTOWANY 

Projektowane doświetlenie przejść dla pieszych jest związane z poprawą bezpieczeństwa 
na przedmiotowych przejściach dla pieszych. 

Doświetlenie przejść zaprojektowano z wykorzystaniem urządzeń dostępnych na rynku. 

Numeracja projektowanych latarń oświetleniowych została przyjęta dla potrzeb niniejszego 
projektu.  

4.3.1. BUDOWA ZASILANIA DLA LATARNI  NR 1 ORAZ 2 

Projektowane latarnie doświetlające przejście dla pieszych należy zasilić ze stanowiska 
słupowego nr 20 (CZZ303736) zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nN 
„CZZ50184 Kłobuck Bloki 1”. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń 
elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe na przewodzie oświetlenia 
ulicznego na w/w słupie w kierunku projektowanej instalacji.   

Inwestor przy stanowisku słupowym zabuduje szafkę sekcjonująco-podziałową (dla celów 
projektowych przyjęto nomenklaturę SS-P), a następnie doprowadzić do niej kabel 
YKY 2x4mm2

, lc=10m z istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego.  Projektowany kabel po 
stanowisku słupowym należy prowadzić w osłonie rurowej do wysokości 2,0m, 
montowanej za pomocą uchwytów dystansowych. Wejście kablem do szafki należy wykonać 
poprzez wodoszczelną dławnicę kablową.  

Szafkę sekcjonująco-podziałową należy wykonać z materiału izolacyjnego trudnopalnego 
i samogasnącego kompozytu (poliester + włókno szklane), odpornym na działanie UV.  Szafkę 
należy posadowić na fundamencie. Winna ona posiadać daszek skośny i karbowaną 
powierzchnię antyplakatową. Należy zastosować szafkę np.: 40x80/4+4 sk. + FP-40.  

W górnej części szafki należy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy wyposażony 
w zwory. Rozłącznik winien być przystosowany do plombowania przez OSD. Drzwiczki 
wyposażyć w zamek zgodny ze standardami TAURON Dystrybucja.  
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W dolną część szafki należy wyposażyć zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 
nr E4. Drzwiczki wyposażyć w zamek zgodny ze standardami Urzędu Miasta w Kłobucku.  

 

 

 

Rys. 1 – widok szafki SS-P z podziałem na Gestora urządzeń 

 

Z zabezpieczeń zainstalowanych w części szafki należącej do UM należy wyprowadzić linię 
kablową YKYżo 3x2,5mm2; 1kV; lc=25m do projektowanych latarń oświetleniowych, 
zabudowanych w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu. Przejście 
kablem poprzez drogę wojewódzką należy wykonać metodą przewiertu sterowanego rurą SRS 
 110, bez naruszenia nawierzchni asfaltowej.  
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Jako uziemienie w szafce należy zastosować uziom pionowy pogrążany mechanicznie. 
Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10Ω. Wartość tą potwierdzić pomiarami, 
w przypadku jej przekroczenia uziom należy rozbudować o kolejny pręt lub poprzez zabudowę 
kolejnych uziomów pionowych. 

4.3.2. BUDOWA ZASILANIA DLA LATARNI NR 3 ORAZ 4 

Projektowane latarnie doświetlające przejście dla pieszych należy zasilić ze stanowiska 
słupowego nr 22 (CZZ303735) zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nN 
„CZZ50184 Kłobuck Bloki 1”. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń 
elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe na przewodzie oświetlenia 
ulicznego na w/w słupie w kierunku projektowanej instalacji.   

Inwestor przy stanowisku słupowym zabuduje szafkę sekcjonująco-podziałową (dla celów 
projektowych na przyjęto nomenklaturę SS-P), a następnie doprowadzić do niej kabel 
YKY 2x4mm2

, lc=10m z istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego.  Projektowany kabel po 
stanowisku słupowym należy prowadzić w osłonie rurowej do wysokości 2,0m, 
montowanej za pomocą uchwytów dystansowych. Wejście kablem do szafki należy wykonać 
poprzez wodoszczelną dławnice kablową.  

Szafkę sekcjonująco-podziałową należy wykonać z materiału izolacyjnego trudnopalnego 
i samogasnącego kompozytu (poliester + włókno szklane), odpornym na działanie UV.  Szafkę 
należy posadowić na fundamencie. Winna ona posiadać daszek skośny i karbowaną 
powierzchnię antyplakatową. Należy zastosować szafkę np.: 40x80/4+4 sk. + FP-40.  

W górnej części szafki należy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy wyposażony 
w zwory. Rozłącznik winien być przystosowany do plombowania przez OSD. Drzwiczki 
wyposażyć w zamek zgodny ze standardami TAURON Dystrybucja.  

Dolną część szafki należy wyposażyć zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr E4. 
Drzwiczki wyposażyć w zamek zgodny ze standardami Urzędu Miasta w Kłobucku.  
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Rys. 2 – widok szafki SS-P z podziałem na Gestora urządzeń 

Z zabezpieczeń zainstalowanych w części szafki należącej do UM należy wyprowadzić 
linię kablową YKYżo 3x2,5mm2; 1kV; lc=30m do projektowanych latarń oświetleniowych, 
zabudowanych w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu. Przejście 
kablem poprzez drogę wojewódzką należy wykonać metodą przewiertu sterowanego rurą SRS 
 110, bez naruszenia nawierzchni asfaltowej. 

Jako uziemienie w szafce należy zastosować uziom pionowy pogrążany mechanicznie. 
Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10Ω. Wartość tą potwierdzić pomiarami, 
w przypadku jej przekroczenia uziom należy rozbudować o kolejny pręt lub poprzez zabudowę 
kolejnych uziomów pionowych. 

4.4. BUDOWA LATARNI DOŚWIETLAJĄCYCH PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 

Projektuje się wykonane latarni ze słupów kompozytowych wyposażonych w podświetlany 
znak drogowy D-6, sygnalizację ostrzegawczą w postaci lamp umieszczonych w konstrukcji 
słupa załączanych za pomocą czujnika ruchu. Słupy należy montować na dedykowanych 
prefabrykowanych fundamentach oraz w taki sposób, aby wnęka słupowa znajdowała się od 
strony chodnika, a nie od strony jezdni. 
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Rys.3 – widok przykładowej latarni 

Projektowane oprawy należy montować na wysięgnikach wg. tabeli montażowej.  

Na projektowanych latarniach oświetleniowych zaprojektowano dedykowane oprawy 
doświetlające przejścia dla pieszych o parametrach: 

 źródło światła       LED 
 napięcie zasilania       220-240V AC 
 moc całkowita oprawy     max. 59W 
 strumień świetlny      min. 8000lm (+/- 3%) 
 efektywność świetlna oprawy    min. 135 lm/W 
 temperatura barwowa      5700K 
 optyka        przejścia dla pieszych 
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 zadeklarowany strumień świetlny powinien być zmierzony w temperaturze otoczenia 
nie mniejszej niż 25°C 

 soczewki wykonane z materiału o wysokiej przepuszczalności i odporności na UV 
 współczynnik oddawania barw CRI    min. 70 
 stopień szczelności zasilacza i układu optycznego  min. IP66 
 klasa ochronności       II 
 wymienny panel LED umożliwiający jego wymianę 
 zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem. Oprawa wyposażona w czujnik. który 

przy temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcję mocy oprawy do momentu, aż oprawa 
uzyska temperaturę pracy wskazaną przez producenta.  

 materiał obudowy      aluminium 
 powłoka ochronna      lakierowanie 
 mocowanie       na wysięgnik ϕ60mm 
 deklarowany czas pracy LED    min. 100.000h 
 gwarancja        min. 3 lata 
 odporność korpusu oprawy na uderzenia   IK09 
 ochrona przepięciowa      10 kV 
 kompensacja mocy biernej      tgφ ≤ 0,4 
 utrzymanie strumienia świetlnego w czasie:   90% po 100 000h (zgodnie 

z IES LM 80 –TM-21) - współczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 174 000 h.  
 oprawa przy ustawieniu 0o nie może emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie 

z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009z dnia 18 marca 2009 (DZ. 
Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.). 

 oprawa musi spełniać wymogi normy bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp 
i systemów lampowych PN-EN 62471, musi posiadać odpowiednie badania. 

 oprawa musi posiadać aktualną deklarację zgodności CE, a także certyfikat 
potwierdzający wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez 
niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii 
Europejskiej, np. certyfikat ENEC. 

 
Latarnia w ciągu dnia będzie wygaszona. Po załączeniu zasilania do obwodu oświetlenia 

ulicznego załączona będzie oprawa główna latarni oraz podświetlany będzie znak D-6. 
W momencie zbliżenia się pieszego do przejścia, detektor ruchu automatycznie załączy 
pulsujące oprawy ostrzegające o możliwości pojawienia się pieszego na przejściu. Czas 
pulsowania żółtych lampek ostrzegawczych jest regulowany. 
 

 

4.5. OBLICZENIA OŚWIETLENIA 

Parametry oświetlenia dla zastosowanych dedykowanych praw oświetleniowych dobrano 
na podstawie wykonanych komputerowo symulacji oświetleniowych.  Podane typy opraw 
w symulacji, zostały przyjęte do przeprowadzenia symulacji komputerowych. Dopuszcza się 
zastosowanie produktów równoważnych. 

Wyniki symulacji oświetleniowych zostały przedstawione w załącznikach. 
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4.6. STEROWANIE OŚWIETLENIEM 

Projektowane oświetlenie będzie zasilane z istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego 
sterowanego za pomocą programatora astronomicznego zabudowanego w stacji 
transformatorowej SN/nN „CZZ50184 Kłobuck Bloki 1”. 

4.7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

 Sieć nN pracuje w układzie „TT”. Podłączenia zasilania poszczególnych opraw 
oświetleniowych należy wykonać w sposób równoważny II klasie ochronności. Przewody 
wewnątrz słupa i wysięgnika projektuje się prowadzić w rurce ochronnej RVKL 16, odpornej 
na warunki atmosferyczne. 

 Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa jest spełniona przez zastosowanie urządzeń w 
II klasie ochronności. 

4.8. UKŁADANIE KABLA W WYKOPIE 

Układanie kabla powinno być wykonane w sposób wykluczający uszkodzenie go poprzez 
skręcanie, zaginanie, rozciąganie itp. Kabel należy układać w temperaturze powietrza nie 
niższej niż -20̊C.  

Głębokość rowu kablowego określona jest głębokością ułożenia kabla, powiększoną o 10 
cm. Po ułożeniu należy kable przysypać 10cm warstwą piasku i przykryć folią koloru 
niebieskiego o grubości 0,5mm i szerokości 20cm. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
składowany z jednej strony wykopu i jeżeli Właściciel gruntu sobie tego zażyczy to na folii tak 
aby nie zanieczyścić terenu. Zasypanie kabla, należy dokonać gruntem z wykopu, bez 
zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków), warstwami grubości od 15 do 20 cm 
zagęszczając ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. 

 

 

Rów kablowy- kabel przykryty folią z tworzywa sztucznego (wymiary podane w [mm]) 

 W miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury podziemnej, wykonywać w sposób 
ręczny. Nie dopuszcza się wykonywania innych robót ziemnych, z zastosowaniem sprzętu 
mechanicznego w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanych kabli. Kable zlokalizować, 
wykonując przekopy kontrolne. Odkrywkę kabli można wykonać jedynie do strefy ochronnej 
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oznaczonej cegłami lub folią. Pozostałą część wykopu wykonać po odłączeniu kabla spod 
napięcia. 

Naruszoną nawierzchnię chodników oraz terenów zieleni podczas kopania rowów 
kablowych, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

5. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Całość prac winna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami. 
2. Wykonawcą prac może być jedynie osoba lub przedsiębiorstwo posiadające wymagane 

uprawnienie do wykonywania tego rodzaju prac. 
3. Numer istniejących stanowisk słupowych przyjęto po przeprowadzeniu wizji w terenie. 
4. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne produktów służą jedynie oddaniu 

intencji projektanta, co do ich właściwości fizycznych oraz parametrów technicznych 
i jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych innych 
producentów pod warunkiem zachowania jednakowych parametrów technicznych 
i jakościowych w stosunku do produktów wymienionych w tej dokumentacji. 

5. Wszelkie zmiany dopuszczalne są po uzyskaniu pisemnej opinii projektanta. 
6. Stosować środki ochrony adekwatne do wykonywanych czynności. 
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

OBIEKT: Budowa doświetlenia przejść dla pieszych, w ciągu Drogi Wojewódzkiej 
nr 492 – w Kłobucku przy ul. 11 Listopada. 
Doświetlenie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy 
11-go Listopada z ul. gen. Rómmla i ul. Spacerową 

 
ADRES INWESTYCJI: 

 dz. nr 1072/12, 1071/15 obr. Zagórze 
 
INWESTOR: Gmina Kłobuck 
  ul. 11 Listopada 6 
  42-100 Kłobuck 
    
 

TEMAT: Doświetlenie przejść dla pieszych  
 

 

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Soluch                        04.2022r. 

upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05 
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6.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

 
Całe zamierzenie budowlane obejmuje: 

– Montaż szafki SS-P, 

– Montaż kabla zasilającego szafkę SS-P, 

– Budowa linii kablowej, 

– Budowa latarni oświetleniowych. 
 
Poszczególne elementy inwestycji będą realizowane przez wykonawcę w następującej kolejności: 

1. Montaż szafki SS-P, 
2. Montaż kabla zasilającego szafkę SS-P, 
3. Wytyczenie tras kablowych, 
4. Wytyczenie lokalizacji latarń oświetleniowych, 
5. Wykopanie rowów kablowych, 
6. Wykonanie przewiertów sterowanych, 
7. Ułożenie linii kablowych, 
8. Montaż fundamentów prefabrykowanych dla latarń oświetleniowych, 
9. Zasypanie rowu kablowego, 
10. Montaż latarń oświetleniowych. 

 

6.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

 
Na terenie, na którym przewidziana jest inwestycja znajdują się: kablowe linie elektroenergetyczne nN, rurociągi 

wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kablowe linie telekomunikacyjne, napowietrzna linia nN, budynki 
zamieszkania zbiorowego, droga wojewódzka oraz chodniki. 

6.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

 
Na terenie, na którym przewidziana jest inwestycja elementem, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

zdrowia i życia jest będąca pod napięciem linia kablowa, chodnik dla pieszych, droga wojewódzka. 
 

6.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
SKALA I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

 
Podczas realizacji robót wystąpią zagrożenia przy następujących robotach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126) : 
1 - roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m, 
2 - roboty, przy których wykonywaniu może nastąpić porażenie prądem elektryczny. 

 
Ad.1. Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m będą to roboty związane z 
montażem wysięgnika oraz oprawy oświetleniowej. 

 
Ad.2. Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych będących pod napięciem będą to roboty 
związane z montażem projektowanych latarni oświetleniowych. 
 

6.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik robót winien przeprowadzić właściwy instruktaż 
kierowanym przez niego pracownikom i zwrócić im uwagę na następujące zagrożenia: 
W zakresie robót wykonywanych podczas montażu osprzętu oraz proj. przewodu w pobliżu przewodów linii napowietrznej 
niskiego napięcia o możliwości pojawienia się napięcia na przebudowywanych elementach i wystąpienia porażenia prądem 
elektrycznym pracujących na urządzeniach pracowników. 
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6.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ 
I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

 
W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania podanych powyżej robót budowlanych należy 
przedsięwziąć następujące środki techniczne i organizacyjne : 
 

1. podczas wykonywania prac z podnośnika samochodowego bądź ze słupołazów należy stosować przez pracowników 
sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, 

2. podczas wykonywania prac w pobliżu linii elektroenergetycznych będących pod napięciem należy stosować się do 
aktualnie obowiązującej instrukcji technologicznej wykonywania prac pod napięciem na urządzeniach o napięciu do 
1kV. 
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7. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

Lp Nazwa Jedn. Ilość  Uwagi 
1 Rura BE Φ32 m 2  
2 Rura DVK Φ 75 m 20  
3 Rura SRS Φ 110 m 23,5  
4 Kabel YKY 2x4 m 20  
5 Kabel YKYżo 3x2,5 m 54,5  
6 Złącze SS-P wg. P.T. kpl. 2  
7 Komplet elementów złącznych dla słupa kpl. 4  
8 Słup kompozytowy 6m wg. P.T kpl. 4  
9 Oprawa LED wg. PT szt. 4  
10 Wysięgnik h=0,5 d=1,0 k=5° szt. 1 Latarnia L1 
11 Wysięgnik h=0,5 d=0,5 k=5° szt. 1 Latarnia L2 
12 Wysięgnik h=0,5 d=0,5 k=5° szt. 1 Latarnia L3 
13 Wysięgnik h=0,5 d=2,0 k=5° szt. 1 Latarnia L4 
14 Tabliczka słupowa szt. 4  
15 Zacisk odgałęźno-przebijający izolację szt. 4  
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8. ZAŁĄCZNIKI 

8.1. TECHNICZNE WARUNKI ZASILANIA WYDANE PRZEZ OSD NR 
TNT/NMG/AW/2022-04-19 1040769556 Z DNIA 19.04.2022 
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8.2. TECHNICZNE WARUNKI ZASILANIA WYDANE PRZEZ OSD NR 
TNT/NMG/AW/2022-04-19 1043380309 Z DNIA 19.04.2022 
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8.3. KOMPUTEROWE SYMULACJE OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 
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8.4. BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH 

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne należy układać ściśle według trasy pokazanej na rysunku-E1 – planie 
sytuacyjny, z uwzględnieniem domiarów i współrzędnych podanych na rysunku. 

Wykopy pod budowę elektroenergetycznych linii kablowych można rozpocząć po: 

 przekazaniu placu budowy przez Inwestora, 
 wykonaniu makroniwelacji terenu, 
 wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodetę, 
 uzyskaniu pozwolenia na ewentualne zajęcie pasa drogowego, 
 powiadomieniu Właścicieli lub Eksploatatorów uzbrojenia podziemnego, które koliduje z przebiegiem budowanej linii 

kablowej, o rozpoczęciu prac ziemnych. 
 powiadomieniu inspektora nadzoru instytucji, które zastrzegły sobie do tego prawo. 

Wykopy pod budowę elektroenergetycznych linii kablowych - rowy kablowe, należy wykonywać za pomocą sprzętu 
mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowów 
uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia 
kabla, powiększoną o 10 cm. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co 
najmniej: 

 100cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV; 
 90cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, ułożonych na użytkach rolnych; 
 80cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz nie wyższym niż 30 kV, ułożonych poza użytkami 

rolnymi; 
 70cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 
 50cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową, przeznaczonych do 

oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp. 

Dopuszcza się układanie kabla na mniejszej głębokości pod warunkiem prowadzenia go w rurze ochronnej. Rura ochronna 
powinna wystawać po 0,5m poza przeszkodę, a końce przepustów należy wypełnić pakułami i gliną. 

Pod drogami kable należy układać w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymałości na głębokości minimum: 

 80cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 30 kV: 
 100cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV. 

Szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: 

S = nd + (n-1) a + 20 [cm] 

gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 

 d - suma średnic zewnętrznych wszystkich kabli w warstwie, 

 a - suma odległości pomiędzy kablami. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi 
pomiędzy kablami nie należącymi do tej samej linii kablowej podano w poniższej tabeli 
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p. Charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających 

Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] 

Pionowa na 
skrzyżowaniu 

Pozioma przy 
zbliżeniu 

 

1 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1kV z kablami o tym samym 

napięciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi 
10 5* 

2 
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urządzeń oświetleniowych z 

kablami tego samego przeznaczenia 
5 mogą się stykać 

3 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1kV z kablami 

elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym 1kV < UN ≤ 30 kV 

15 

25 

4 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 1kV < UN ≤ 30 kV 

z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych 
10 

5 Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV 25 

6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza się jak lp. 1-5 

7 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV  

z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych 
50 50 

*   z wyjątkiem kabli sygnalizacyjnych z kablami sygnalizacyjnymi, kabli sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1kV 
przyłączonymi do tego samego obwodu, kabli elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jedną linię, kabli elektro-energetycznych 

przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych. Dopuszcza się stykanie kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV, 
jeżeli kable te nie rezerwują się wzajemnie. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu kabli elektroenergetycznych 
i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych podano w poniższej tabeli 

Lp Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] 

Kabli o napięciu znamionowym 

UN ≤ 30 kV 

Kabli o napięciu znamionowym 

30 kV < UN ≤ 110 kV 

pionowa na skrzyżowaniu 
pozioma 

przy 
zbliżeniu 

pionowa na skrzyżowaniu pozioma przy zbliżeniu 

1 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, 

cieplne, gazowe z gazami 
niepalnymi 

25 + średnica rurociągu 

25 + 
średnica 
rurociąg

u 

50 + średnica rurociągu 50 + średnica rurociągu 

2 
Rurociągi z gazami i cieczami 

palnymi 
uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w lp. 1 

3 
Zbiorniki z gazami i cieczami 

palnymi 
nie mogą się krzyżować 200 

nie mogą się 
krzyżować 

uzgodnić z właścicielem 
rurociągu, ale nie mniej 

niż 250 

4 
Części podziemne linii napow. 

(ustój, podpora, odciążka) 
nie mogą się krzyżować 40 

nie mogą się 
krzyżować 

100 

5 
Ściany budynków i inne budowle, z 

wyjątkiem urządzeń 
wyszczególnionych w lp. 1,2,3,4 

nie mogą się krzyżować 50* 
nie mogą się 
krzyżować 

100 
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6 Skrajna szyna trakcji 

100 - między osłoną kabla 
i stopą szyny; 

50 - między osłoną kabla 
a dnem rowu 

odwadniającego 

250* 

120 - między osłoną 
kabla i stopą szyny; 

80 - między osłoną 
kabla a dnem rowu 

odwadniającego 

250 

7 
Urządzenia do ochrony budowli od 

wyładowań atmosferycznych 

wg. PN-EN 62305-3:2009. 

Ochrona odgromowa. Wymagania ogólne. 

8 

Skrzyżowanie rurociągów: 
wodociągowych, 

kanalizacyjnych, ciepłowniczych 
oraz gazociągów, zwanych dalej 
"rurociągami", z linią kolejową 
powinno być zgodne z Polskimi 

Normami oraz odpowiadać 
następującym warunkom: 

1) skrzyżowanie rurociągu z linią 
kolejową powinno być wykonane 

po najkrótszej trasie; kąt 
skrzyżowania powinien wynosić 

od 60° do 90°, z zaleceniem 
stosowania kąta zbliżonego do 

90°, 

2) rurociągi przeprowadzane pod 
torami kolejowymi powinny być 
układane w rurach ochronnych 
lub przepustach z zachowaniem 
wymogów skrajni budowli, aby 

możliwy był ich remont lub 
konserwacja w sposób nie 

powodujący zakłóceń 
w prowadzeniu ruchu pojazdów 

kolejowych, 

3) rury ochronne lub przepusty, 
o których mowa w pkt 2, 
powinny być układane na 

głębokości co najmniej 1,50 m od 
główki szyny oraz 0,50 m od dna 
rowu bocznego odwadniającego 

tory kolejowe; rury ochronne 
powinny być zabezpieczone od 

wpływów korozji 
elektrolitycznej, 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie z 10 

września 1998 r. z późn. zm. 

 

* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w powyższej tabeli 2 pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnienia 
odstępstwa z użytkownikami obiektów 

Wykopy powinny być wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Normą SEP; N SEP-E-004: 
2014. Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu i jeżeli Właściciel gruntu sobie tego zażyczy to 
na folii tak aby nie zanieczyścić terenu. Skarpy rowu kablowego powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność, 
a ich zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie kabla, należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, 
korzeni, odpadków), warstwami grubości od 15 do 20 cm zagęszczając ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie 



Wega-Select s.c. Projektant: mgr inż. Tomasz Soluch. tel. 602-245-052 

Strona | 31  
 

spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub 
odwieźć na miejsce wskazane Inwestora lub przez Inżyniera. 

Budowę elektroenergetycznych linii kablowych należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy SEP; N SEP-E-004:2014. 

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne, należy układać poza drogami w odległości minimum 50cm od jezdni i od 
fundamentów budynków w rowach kablowych wykonanych wg powyższego opisu na podsypce piaskowej o grubości 10cm. Kable 
należy układać w miarę możliwości równolegle do dróg, chodników lub innych obiektów, faliście dla skompensowania zmian 
długości oraz w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Kabel można zginać jedynie 
w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż: 

 25-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji poliwinylowej o napięciu 
znamionowym wyższym niż 30 kV; 

 20-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli jednożyłowych; 
 15-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych; 
 10-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych; 
 ile producent nie przewiduje inaczej. 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC lub nie niższa od tej jaką zaleca producent. 
Linie kablowe na całej długości należy oznakować za pomocą trwałych opasek nakładanych na kabel. Oznaczniki te należy 
umieszczać w odległości, co 10m oraz przy każdym przepuście kablowym i w miejscach wprowadzania kabli do obiektów. Na 
opaskach tych umieścić następujące dane: relację kabla lub numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, nazwę 
zakładu-wykonawcy, rok budowy linii kablowej. 

Kable należy łączyć ze sobą za pomocą muf kablowych. Zakończenia kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy 
zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci do ich wnętrza, zaś kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV należy wykonywać 
głowicami kablowymi. Mufy i głowice kablowe winny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i 
liczby żył oraz warunków otoczenia w miejscu zainstalowania.  Po wybudowaniu linii kablowej, należy dokonać sprawdzenia 
zgodności wykonania linii kablowej, kabli i osprzętu oraz wykonać pomiary pomontażowe i sporządzić dokumentację 
powykonawczą. Dokumentacja powykonawczą, winna zawierać szczegółową lokalizację wybudowanych elementów, uwzględniać 
zmiany wprowadzone w trakcie realizacji za zgodą Inwestora lub Inżyniera oraz zawierać protokoły pomiarów i badań wymaganych 
parametrów technicznych zgodnych z normą N SEP-E-004:2014. 

Całość robót wraz z dokumentacją powykonawczą, należy przed włączeniem do sieci zgłosić do odbioru Inwestorowi lub 
Inżynierowi Budowy 
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NIE DOTYKAĆ !
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE
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