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Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:500

Asystent

projektanta

Projektant

PZT

grudzień 2016

Zagospodarowanie terenu

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

Sprawdzający

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Wojciech Kulawik

Sprawdzający

Projektant

mgr inż.Marek Kowalczyk

LOD/0901/PWOE/08

mgr inż.Tomasz Pieścik

LOD/2049/PWOE/12

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2976/PBKb/16

Sprawdzający

Projektant

mgr inż. Roman Księżnik

LOD/1490/POOS/10

mgr inż. Robert Kosela

9/01/WŁ

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

LEGENDA

nawierzchnia z kostki betonowej płukanej

nawierzchnia asfaltobetonowa istniejąca

nasadzenia zadarniające

(irga 'Coral beauty' 5szt/m2)

nawierzchnia trawiasta

nawierzchnia poliuretanowa (HIC=2m)

nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej

nawierzchnia betonowa

budynki poddane przebudowie i rozbudowie

budynki istniejące

1-7 urządzenia placu zabaw

8-15 urządzenia skate parku

16-21 urządzenia siłowni zewnętrznej

22 donice z roślinnością

23 stojaki na rowery

24 kosz na śmieci

25 tablica regulaminowa

26 ławki wypoczynkowa

27 brama wjazdowa z furtką

28 furtka

29 ogrodzenie do renowacji

30 ogrodzenie projektowane

proj. instalacja wodociągowa

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej

proj. instalacja kanalizacji deszczowej

proj. kabel 4x10mm2

proj. kabel 3x2.5mm2

nasadzenia roślinne wysokie

nasadzenia roślinne niskie

1

2

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

25

27

30

29

28

27

28

22

22

24

24

24

24

24

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

25

25

25
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Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:200

Asystent

projektanta

Projektant

ZT1

grudzień 2016

Skate park, plac zabaw - rozmieszczenie

urządzeń

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

Sprawdzający

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Wojciech Kulawik

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2976/PBKb/16

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

LEGENDA

nawierzchnia z kostki betonowej płukanej

nawierzchnia asfaltobetonowa istniejąca

nasadzenia zadarniające (irga rozesłana)

nawierzchnia trawiasta

nawierzchnia poliuretanowa (HIC=2m)

nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej

nawierzchnia betonowa

budynki poddane przebudowie i rozbudowie

budynki istniejące

Skate park:

1 Quater pipe + funbox piramida

2 Bank wall 50st + podjazd

3 Podjazd z poręcza łamaną

4 Wulkan

5 Bank ramp + 2x grindbox

6 Platforma: 2xgrindbox, manualbox, poręcz prosta

7 Poręcz prosta

8 Grindbox z copingiem

R tablica regulaminowa

Plac zabaw:

9 zestaw zabawowy

10 zestaw sprawnościowy

11 2x hustawka wahadłowa + bocianie gniazdo

12 ścianka wspinaczkowa typu SŁOŃ

13 karuzela dla niepełnosprawnych

14 huśtawka wagowa

15 bujak sprężynowy

R  tablica regulaminowa

16 ławka wypoczynkowa

17  kosz na śmieci

nasadzenia roślinne wysokie

nasadzenia roślinne niskie

10 11

12

9

13

14

14

15

15

16

16

17

17

17

17

16

16

16

16

R

R

R

X Y

1 5642261.93 6565707.76

2 5642255.19 6565734.79

3 5642247.17 6565735.63

4 5642237.67 6565722.55

5 5642248.68 6565711.15

6 5642255.43 6565704.16

7 5642232.01 6565715.19

8 5642228.81 6565736.96

9 5642223.07 6565736.16

10 5642215.75 6565735.04

11 5642217.36 6565724.11

12 5642222.40 6565720.33

13 5642224.27 6565719.04

14 5642226.07 6565714.32
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Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Asystent

projektanta

Projektant

ZT2

grudzień 2016

Siłownia - rozmieszczenie urządzeń

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

Sprawdzający

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Wojciech Kulawik

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2976/PBKb/16

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

LEGENDA

nawierzchnia z kostki betonowej płukanej

nawierzchnia asfaltobetonowa istniejąca

nasadzenia zadarniające (irga rozesłana)

nawierzchnia trawiasta

nawierzchnia poliuretanowa (HIC=2m)

nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej

nawierzchnia betonowa

budynki poddane przebudowie i rozbudowie

budynki istniejące

Siłownia

1 Wioślarz + prasa nożna

2 Ławka + prostownik pleców

3 Podjazd z poręcza łamaną

4 Orbitrek eliptyczny + piechur-biegacz

5 Rowerek + jeździec

6 Wyciskanie siedząc + wyciąg górny

7 Stojak na rowery

8 Ławka wypoczynkowa

8a ławka wypoczynkowa + 2x rowerek dla seniorów

9 donica z roślinnością

10 kosz na śmieci

R tablica regulaminowa

nasadzenia roślinne wysokie

nasadzenia roślinne niskie

1

2

3

6

5

4

7

7

7

7

7

7

8a

8a

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

R

10

R
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42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:250

Asystent

projektanta

Projektant

ZT3

grudzień 2016

Utwardzenie z kostki płukanej,

nachylenie kulochronu

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

Sprawdzający

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Wojciech Kulawik

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2976/PBKb/16

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

LEGENDA

nawierzchnia z kostki betonowej płukanej

nawierzchnia asfaltobetonowa istniejąca

nasadzenia zadarniające (irga rozesłana)

nawierzchnia trawiasta

nawierzchnia poliuretanowa (HIC=2m)

nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej

nawierzchnia betonowa

budynki poddane przebudowie i rozbudowie

budynki istniejące

nasadzenia roślinne wysokie

nasadzenia roślinne niskie

X Y

9 5642223.07 6565736.16

10 5642215.75 6565735.04

11 5642217.36 6565724.11

15 5642213.79 6565723.60

16 5642214.41 6565719.40

17 5642204.59 6565717.97

18 5642183.58 6565722.96

19 5642179.79 6565721.28

20 5642173.31 6565735.91

21 5642169.99 6565749.72

22 5642166.88 6565770.90

23 5642183.97 6565773.49

24 5642227.90 6565745.45

25 5642225.32 6565757.36

26 5642220.95 6565750.56

27 5642185.86 6565778.05

28 5642190.80 6565784.70

29 5642192.80 6565773.11
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Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Asystent

projektanta

Projektant

ZT3

grudzień 2016

Dojście do skate parku - utwardzenie z kostki

bezfazowej

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

Sprawdzający

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Wojciech Kulawik

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2976/PBKb/16

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

LEGENDA

nawierzchnia z kostki betonowej płukanej

nawierzchnia asfaltobetonowa istniejąca

nasadzenia zadarniające (irga rozesłana)

nawierzchnia trawiasta

nawierzchnia poliuretanowa (HIC=2m)

nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej

nawierzchnia betonowa

budynki poddane przebudowie i rozbudowie

budynki istniejące

nasadzenia roślinne wysokie

nasadzenia roślinne niskie

X Y

30 5642185.29 6565719.31

31 5642222.53 6565708.17

32 5642231.20 6565706.90

33 5642244.86 6565707.54

34 5642248.97 6565709.40

35 5642249.73 6565710.07



Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:500

Asystent

projektanta

Projektant

ZT3

grudzień 2016

Utwardzenie z kostki płukanej

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

Sprawdzający

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Wojciech Kulawik

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2976/PBKb/16

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

LEGENDA

nasadzenia zadarniające

(irga rozesłana 'Coral beauty' 5szt/m2)

nawierzchnia trawiasta

nasadzenia roślinne wysokie:

1 Cyprysik Lawsona 'Stardust'

2 Lipa drobnolistna 'Green Globe'

nasadzenia roślinne niskie:

Rozchodnik Herbstfreude grupy po 2-3 rośliny

Trzmielina 'Silver Queen' 8szt/m2

Żurawka 'Palace Purple' grupy po 10-15 roślin

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2
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Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:50

Projektant

ZT6

grudzień 2016

Plac zabaw - kolorystyka nawierzchni

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

Sprawdzający

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94
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Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa
Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:50 I1

grudzień 2016

Inwentaryzacja - rzut poziomy

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

Projektant

Sprawdzający

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94
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Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa
Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100 I2

grudzień 2016

Inwentaryzacja - elewacje

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

Projektant

Sprawdzający

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94
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42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa
Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100 I3
grudzień 2016

Inwentaryzacja - przekrój pionowy

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

Projektant

Sprawdzający

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94
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10 Pom. techniczne
13.51 m2 

4 Zaplecze
9.28 m2 

3 Zaplecze
14.55 m2 

18 Toalety dla dzieci
29.22 m2 

25 Komunikacja
32.02 m2 

5 Pom. biurowe
16.55 m2 

6 Pom. biurowe
22.54 m2 

2 Sala aktywności ruchowej
91.64 m2 

1 Hol wejściowy
70.02 m2 

8 Toaleta
14.19 m2 

9 Toaleta
8.44 m2 

24 Komunikacja
68.96 m2 

11 Pokój pracy indywidualnej
13.86 m2 

21 Toaleta
12.89 m2 

14 Sala maluchów przedszkolnych
44.58 m2 

13 Sala dla dzieci szkolnych
44.58 m2 

12 Pom. biurowe
13.99 m2 

19 Toaleta
7.99 m2 

7 Toaleta
9.65 m2 

23 Komunikacja
35.13 m2 

22 Toaleta
15.07 m2 

20 Pom. porządkowe
12.31 m2 

16 Pom. socjalne
21.60 m2 

17 Pokój specjalistów
23.95 m2 

15 Sala dla młodzieży
45.59 m2 
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Gmina Kłobuck
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42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy na

potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

A1

grudzień 2016

Rzut poziomy - części A i B

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

Sprawdzający

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

Sz1 gładź gipsowa

tynk cementowo- wapienny

silka 24cm

styropian 25cm

siatka z włókna szklanego

tynk silikonowy

Sz2 gładź gipsowa

tynk cementowo- wapienny

pustak żuzlobetonowy 2x19cm

styropian 20cm

siatka z włókna szklanego

tynk silikonowy

Sz3 fasada aluminiowa słupowo-ryglowa z wypełnieniem szklanym

UWAGI:

rzędna posadzki: 234.30m n.p.m.
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10 Pom. techniczne
13.51 m2 

18 Toalety dla dzieci
29.22 m2 

32.02 m2 

1 Hol wejściowy
70.02 m2 

8 Toaleta
14.19 m2 

9 Toaleta
8.44 m2 

24 Komunikacja
68.96 m2 

11 Pokój pracy indywidualnej
13.86 m2 

21 Toaleta
12.89 m2 

14 Sala maluchów przedszkolnych
44.58 m2 

13 Sala dla dzieci szkolnych
44.58 m2 

12 Pom. biurowe
13.99 m2 

19 Toaleta
7.99 m2 

7 Toaleta
9.65 m2 

23 Komunikacja
35.13 m2 

22 Toaleta
15.07 m2 

20 Pom. porządkowe
12.31 m2 

16 Pom. socjalne
21.60 m2 

17 Pokój specjalistów
23.95 m2 

15 Sala dla młodzieży
45.59 m2 

ściana malowana farbą magnetyczną i czarną tablicową
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42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy na

potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:50

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

A2

grudzień 2016

Rzut poziomy - część A

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

Sprawdzający

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

UWAGI:

rzędna posadzki: 234.30m n.p.m.
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4 Zaplecze
9.28 m2 

3 Zaplecze
14.55 m2 

25 Komunikacja
32.02 m2 

5 Pom. biurowe
16.55 m2 

6 Pom. biurowe
22.54 m2 

2 Sala aktywności ruchowej
91.64 m2 
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42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy na

potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:50

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

A3

grudzień 2016

Rzut poziomy - część B

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

Sprawdzający

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

UWAGI:

rzędna posadzki: 234.30m n.p.m.
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42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa
Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100 A4

grudzień 2016

Przekrój A-A

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

Projektant

Sprawdzający

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94

B:WARSTWY POSADZKI
- gres/ wykładzina PVC
- klej do płytek/ wylewka samopoziomująca
- wylewka cementowa zbrojona włóknem z
ogrzewaniem podłogowym
- folia PE gr. 0.5mm
- płyta styropianowa EPS200 λ=0.033 gr. 15cm
- 2x folia PE gr. 0.5mm
- beton wyrównawczy gr. 10cm C8/10
- podsypka piaskowa

A: POKRYCIE DACHOWE
- pokrycie dachowe z blachy układnej na rąbek
- łaty i kontrłaty
- membrana dachowa- wysokoparoprzepuszczalna
- wiązar dachowy prefabrykowany
- ocieplenie z wełny mineralnej niskopylącej
   λ=0.033
- folia paroszczelna
- sufit podwieszany z płyt gk o podwyższonej
  odporności ogniowej na stelażu aluminiowym

A

B
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42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa
Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:50 A5
grudzień 2016

Przekrój B-B

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

Projektant

Sprawdzający

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94

B:WARSTWY POSADZKI
- gres/ wykładzina PVC
- klej do płytek/ wylewka samopoziomująca
- wylewka cementowa zbrojona włóknem z
ogrzewaniem podłogowym
- folia PE gr. 0.5mm
- płyta styropianowa EPS200 λ=0.033 gr. 15cm
- 2x folia PE gr. 0.5mm
- beton wyrównawczy gr. 10cm C8/10
- podsypka piaskowa

A: POKRYCIE DACHOWE
- pokrycie dachowe z blachy układnej na rąbek
- łaty i kontrłaty
- membrana dachowa- wysokoparoprzepuszczalna
- wiązar dachowy prefabrykowany
- ocieplenie z wełny mineralnej niskopylącej
   2x15cm, λ=0.037
- folia paroszczelna
- sufit podwieszany z płyt gk o podwyższonej
  odporności ogniowej na stelażu aluminiowym

A

B
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42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa
Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:50 A6
grudzień 2016

Przekrój C-C

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

Projektant

Sprawdzający

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94

B:WARSTWY POSADZKI
- gres/ wykładzina PVC
- klej do płytek/ wylewka samopoziomująca
- wylewka cementowa zbrojona włóknem z
ogrzewaniem podłogowym
- folia PE gr. 0.5mm
- płyta styropianowa EPS200 λ=0.033 gr. 15cm
- 2x folia PE gr. 0.5mm
- beton wyrównawczy gr. 10cm C8/10
- podsypka piaskowa

A: POKRYCIE DACHOWE
- pokrycie dachowe- membrana EPDM
- ocieplenie z wełny mineralnej niskopylącej
   20cm, λ=0.033
- paroizolacja
- płyta filigran
- paroizolacja
- sufit podwieszany z płyt gk o podwyższonej
  odporności ogniowej na stelażu aluminiowym

A

B
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42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa
Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100 A7

grudzień 2016

Elewacje

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

Projektant

Sprawdzający

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94

Elewacja południowa

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

Elewacja północna



B B

80 15
0

80 15
0

90
200

90
200

80 20
0

80 20
0

80 20
0

80 20
0

80
200

90 18
5

90 18
5

90 18
5

90 18
5

90 18
5

HS
T

2x
14

5
23

0

90 20
0

29
0

15
0

hp=85cm

80
200

HST
4x95
230

HST
4x95
230

100
180

100
180

B B

80 15
0

80 15
0

80 15
0

80 15
0

10
0

20
0

10
0

20
0

90
200

80 20
0

80 20
0

hp=40cm

90 23
0

hp=85cm

90 18
5

hp=85cm

90 18
5

hp=85cm

90 18
5

hp=85cm

90 18
5

90 18
5

90 23
0

90 23
0

HS
T

2x
14

5
23

0

HS
T

2x
14

5
23

0

HS
T

2x
14

5
23

0

20
0

27
0

20
0

23
0

90
200

150
200

90 20
0

90 20
0

90
200

90
200

90
200

90 20
0

90 20
0

90 20
0

90 20
0

90 20
0

90 20
0

150
200

90
200

90
200

80
200

80
200

80
200

80
200

HST
4x95
230

HST
4x95
230

20
0

23
0

hp
=8

5c
m

100
230

100
230

hp
=3

5c
m

100
230

100
230

hp
=3

5c
m

100
180

100
180

hp
=8

5c
m

90 20
0

991

10 Pom. techniczne
13.51 m2 

4 Zaplecze
9.28 m2 

3 Zaplecze
14.55 m2 

18 Toalety dla dzieci
29.22 m2 

25 Komunikacja
32.02 m2 

5 Pom. biurowe
16.55 m2 

6 Pom. biurowe
22.54 m2 

2 Sala aktywności ruchowej
91.64 m2 

1 Hol wejściowy
70.02 m2 

8 Toaleta
14.19 m2 

9 Toaleta
8.44 m2 

24 Komunikacja
68.96 m2 

11 Pokój pracy indywidualnej
13.86 m2 

21 Toaleta
12.89 m2 

14 Sala maluchów przedszkolnych
44.58 m2 

13 Sala dla dzieci szkolnych
44.58 m2 

12 Pom. biurowe
13.99 m2 

19 Toaleta
7.99 m2 

7 Toaleta
9.65 m2 

23 Komunikacja
35.13 m2 

22 Toaleta
15.07 m2 

20 Pom. porządkowe
12.31 m2 

16 Pom. socjalne
21.60 m2 

17 Pokój specjalistów
23.95 m2 

15 Sala dla młodzieży
45.59 m2 
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3a

3a
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3b
3b
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1
1

1 1 1

1

1

1c

1d

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

1 umywalka z baterią bezdotykową, lustro ścienne, dozownik mydła

1a umywalka dla niepełnosprawnych z baterią bezdotykową, lustro uchylne,

dozownik mydła

1b umywalka dziecięca z baterią bezdotykową, lustro ścienne, dozownik mydła

1c umywalka z baterią jednouchwytową, dozownik mydła

1d umywalka nablatowa z baterią jednouchwytową, montowana na szafce, 

dozownik mydła

2 pisuar

3 miska sedesowa

3a miska sedesowa dla niepełnosprawnych

3b miska sedesowa dziecięca

4a pochwyt stały

4b pochwyt uchylny

5 kosz na odpady, poj. 15l

5a kosz na odpady, poj. 35l

6 suszarka do rąk

7 przesuwne ścianki systemowe z modułami drzwiowymi

8 biurko dwustanowiskowe z dostawką, kosz na odpady

8a biurko dwustanowiskowe, kosz na odpady

9 fotel obrotowy

10 krzesło z oparciem

11 stolik szkolny mobilny + 4 krzesła regulowane

12 regał magazynowy

13 stanowisko komputerowe

14 piłkarzyki

15 konsola do gier, telewizor

16 szafka wysoka z przesuwnym modułem tablicowym

17 szafa wysoka

18 szafka niska

19 stół jadalny

20 zlew z szafką, kosz na odpady poj. 35l

21 szafki szatniowe

22 szafa ubraniowa

23 ekran projekcyjny

24 rzutnik podsufitowy

25   zabudowa meblowa typu kuchennego

26   zestaw wypoczynkowy (sofa, 3 fotele, stolik kawowy)
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42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100 T1

grudzień 2016

Technologia

Projektant

Sprawdzający

mgr inż.arch. Ewa Katarasińska

UAN.IV.7342/53/91

mgr inż.arch. Anna Nowak

GP.IV.7342 (154)94
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Lf-1Lf-1

Lf-1 Lf-1

Lf-1

Lf-2
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7

Beton wyrównawczy C8/10

3
0

7

1
0

13 24 13

50

1 # 8mm co 23 cm

1 # 8mm co 23 cm L = 90 cm

2 4# 12mm L = 100 cm

- 1.25

ŁAWA FUNDAMENTOWA L = 1.00 m

PODWALINA POD ŚCIANY DZIAŁOWE

25

25

2 2 12

2 2 12

1 6.0 co 20 cm

Beton wyrównawczy C8/10
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42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu
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Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100 K1

grudzień 2016

Rzut fundamentów

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1MB ŁAWY

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

MASA RAZEM [kg]

RB500

128

Ø

# #

1 8 90 5 4.50

2 12 100 4 4.00

4.00

0.888

3.55

4.50

0.395

1.78

5.33

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500
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42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100 K19a

grudzień 2016

Ławy fundamentowe: Lf2, Lf3

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1MB ŁAWY

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

MASA RAZEM [kg]

RB500

128

Ø

# #

1 8 90 5 4.50

2 12 100 4 4.00

4.00

0.888

3.55

4.50

0.395

1.78

5.33

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500



1 Hol wejściowy
70.02 m2 

10 Pom. techniczne
13.51 m2 

4 Zaplecze
9.28 m2 

3 Zaplecze
14.55 m2 

18 Toalety dla dzieci
29.22 m2 

25 Komunikacja
32.02 m2 

5 Pom. biurowe
16.55 m2 

6 Pom. biurowe
22.54 m2 

2 Sala aktywności ruchowej
91.64 m2 

1 Hol wejściowy
70.02 m2 

8 Toaleta
14.19 m2 

9 Toaleta
8.44 m2 

24 Komunikacja
68.96 m2 

11 Pokój pracy indywidualnej
13.86 m2 

21 Toaleta
12.89 m2 

14 Sala maluchów przedszkolnych
44.58 m2 

13 Sala dla dzieci szkolnych
44.58 m2 

12 Pom. biurowe
13.99 m2 

19 Toaleta
7.99 m2 

7 Toaleta
9.65 m2 

23 Komunikacja
35.13 m2 

22 Toaleta
15.07 m2 

20 Pom. porządkowe
12.31 m2 

16 Pom. socjalne
21.60 m2 

17 Pokój specjalistów
23.95 m2 

15 Sala dla młodzieży
45.59 m2 

S-1

S-1

S-1

S-1

S-1a

P-1

2xL19N L=300cm

2xL19N L=300cm

2xL19N L=300cm

2xL19N L=300cm

2xL19N L=270cm 2xL19N L=270cm2xL19N L=270cm2xL19N L=270cm2xL19N L=240cm2xL19N L=240cm

2xL19N L=240cm

2xL19N L=240cm

1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm

2xL19N L=210cm1xL19N L=210cm

1xL19N L=150cm 1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm1xL19N L=150cm1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm
1xL19N L=150cm

1xL19N L=150cm

W-1 24x24cm

W-1 24x24cm

W-1 24x24cm

W-1 24x24cm

W-1 24x24cm

W-1 24x24cm

W-1 24x24cm

P-3 30x40cm

W-2 18x24cm

W-2 18x24cm

W-3 36x24cm
P-4 (nad otworami)

W-3 36x24cm

W-1 24x24cm

S-3a

S-3

S-3

S-3

W-4 24x28cm

S-4

NM-1 24x24cm L=640cm NM-1 24x24cm L=640cm

S-5 S-5

P-5

S-4

S-4

S-4a

S-3

W-1 24x24cmW-1 24x24cm
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Zestawienie elementów konstrukcyjnych

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16



SCHEMAT STATYCZNY.
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4  2 # 16 mm L=219 cm

8

25

16

835

5  2 # 16 mm L=868 cm
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6  2 # 16 mm L=79 cm

382

7  2 # 16 mm L=382 cm
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8  3 # 16 mm L=476 cm
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9  2 # 16 mm L=481 cm

446

10 3 # 16 mm L=446 cm

1 2# 16 1 2 4# 16 1 3 4# 16 4 5 4# 16 5 2# 16

6 2# 16 7 2# 16 8 3# 16 9 2# 16 10 3# 16

5 2x20

11

# 6 co 20cm

10 30 4 16x20

11 # 6 co 20cm
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11

# 6 co 12cm

17x20

11 # 6 co 20cm

5x6

11

# 6 co 6cm

230 1 20x20

11 # 6 co 20cm

5x5

11

# 6 co 5cm

130 4x9

11

# 6 co 9cm

16 17x20

11 # 6 co 20cm
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co 20cm

16

11 # 6 co 20cm

8 3# 16

1 2# 16

3 2# 16
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3.

0
3.

0

11 # 6 co 20cm

9 2# 16

5 2# 16
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0
3.

0

11 # 6 co 20cm

9 2# 16

4 2# 16

5 2# 16
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0
3.
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11 # 6 co 20cm

10 3# 16

5 2# 16
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0
3.

0
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26 26
6 6

11 # 6 L = 116cm

11 # 6 co 20cm

6 2# 16

1 2# 16

PRZEKRÓJ 1-1

11 # 6 co 20cm

6 2# 16

1 2# 16

PRZEKRÓJ 2-2

11 # 6 co 20cm

7 2# 16

1 2# 16

PRZEKRÓJ 3-3

11 # 6 co 20cm

7 2# 16

1 2# 16

2 2# 16

PRZEKRÓJ 4-4

11 # 6 co 20cm

8 3# 16

1 2# 16

PRZEKRÓJ 5-5

8 3#
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Belka żelbetowa P1

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

MASA RAZEM [kg]

RB 500

6 16

#

# #

1 16 977 2 19.54

2 16 203 2 4.06

3 16 227 2 4.54

4 16 219 2 4.38

5 16 868 2 17.36

6 16 79 2 1.58

7 16 382 2 7.64

8 16 476 3 14.28

9 16 481 2 9.62

10 16 446 3 13.38

11 6 116 97 112.52

112.52

0.222

24.98

96.38

1.578

152.09

177.07

BETON KONSTRUKCYJNY B37

STAL ZBROJENIOWA RB 500
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1  2 # 25 mm L=848 cm
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1 2# 25 1 2# 25 1 2# 25 2 2# 25 2 2# 25
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# 6 co 23cm

7x9
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1x15
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20 4x23
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9x7
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24 4 11x6
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4x23
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7x8
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4 24
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6  1 # 25 mm L=235 cm

235
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7 7
7

7
7

7
7

7 7
7

7
7

7 7
7

7 7

6 co 23cm

# 25
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4 2# 25
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24

35
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0
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32 32
6 6
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6 1# 25

7

7
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3.
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3.

0

# 6 co 6cm

3 2# 25

1 2# 25

PRZEKRÓJ 2-2
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3.
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3.
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3 2# 25

1 2# 25
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3.
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3.
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3.
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4 2# 25

PRZEKRÓJ 6-6
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SCHEMAT STATYCZNY. Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25

1:10

K4

grudzień 2016

Belka żelbetowa P2

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

MASA RAZEM [kg]

RB 500

6 25

#

# #

1 25 848 2 16.96

2 25 495 2 9.90

3 25 342 4 13.68

4 25 329 2 6.58

5 25 318 2 6.36

7 6 118 113 133.34

133.34

0.222

29.60

58.18

3.853

224.17

253.77

BETON KONSTRUKCYJNY B37

STAL ZBROJENIOWA RB 500

6 25 235 2 4.70
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1
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4
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422
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6
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24 24

4
0

40
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9

786

1  2 # 25 mm L=786 cm

212

2  2 # 25 mm L=212 cm

168

3  1 # 25 mm L=168 cm

531

4  2 # 25 mm L=531 cm

139

5  2 # 20 mm L=139 cm

446

6  3 # 20 mm L=446 cm

440

7  3 # 20 mm L=440 cm

272

8  2 # 20 mm L=272 cm

96

9  2 # 20 mm L=96 cm

1 2# 25 1 2 4# 25 3 4 3# 25 4 2# 25

5 2# 20 6 3# 20 7 3# 20 8 2# 20 9 2# 20

5 1x27

10

# 6 co 27cm

26 9x7

10 # 6 co 7cm

24 13x5

10 # 6 co 5cm

5x9

10

# 6 co 9cm

17 5x27

10 # 6 co 27cm

1x12

10

# 6 co 12cm

11x6

10 # 6 co 6cm

16x4

10 # 6 co 4cm

24 16x4

10 # 6 co 4cm

11x7

10 # 6 co 7cm

26 4x27

10 # 6 co 27cm

6x8

10

# 6 co 8cm

15x5

10 # 6 co 5cm

24 2 13x6

10 # 6 co 6cm

3x10

10

# 6 co 10cm

3x27

10 # 6 co 27cm

6x6

10

# 6 co 6cm

224 8 1x27

10

# 6 co 27cm

5

co 4cm

25

2# 25

40
3.

0
3.

0

10 # 6 co 27cm

7 3# 20

1 2# 25

PRZEKRÓJ 5-5

30

40
3.

0
3.

0

10 # 6 co 5cm

7 3# 20

3 1# 25

4 2# 25

PRZEKRÓJ 6-6

30

40
3.

0
3.

0

10 # 6 co 27cm

8 2# 20

4 2# 25

PRZEKRÓJ 7-7

30

40
3.

0
3.

0
8 2

10 # 6 co 27cm

5 2# 20

1 2# 25

PRZEKRÓJ 1-1

10 # 6 co 7cm

5 2# 20

1 2# 25

PRZEKRÓJ 2-2

10 # 6 co 27cm

6 3# 20

1 2# 25

PRZEKRÓJ 3-3

10 # 6 co 4cm

6 3# 20

1 2# 25

2 2# 25

PRZEKRÓJ 4-4

7 

133 428 422 254 52

SCHEMAT STATYCZNY.

27cm

40

10 # 6 co 6cm

8 2# 20

4 2# 25

PRZEKRÓJ 8-8

30

40
3.

0
3.

0

10 # 6 co 27cm

9 2# 20

4 2# 25

PRZEKRÓJ 9-9

30

40
3.

0
3.

0

27

27

37 37
6 6

10 # 6 L = 140cm

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25

1:10

K5

grudzień 2016

Belka żelbetowa P3

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

MASA RAZEM [kg]

RB 500

6 2520

#

# # #

1 25 786 2 15.72

2 25 212 2 4.24

3 25 168 1 1.68

4 25 531 2 10.62

5 20 139 2 2.78

6 20 446 3 13.38

7 20 440 3 13.20

8 20 272 2 5.44

9 20 96 2 1.92

10 6 140 148 207.20

207.20

0.222

46.00

32.26

3.853

124.30

36.72

2.466

90.55

260.85

BETON KONSTRUKCYJNY B37

STAL ZBROJENIOWA RB 500
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2

25

16
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1  2 # 16 mm L=996 cm
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2  1 # 16 mm L=220 cm
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3  1 # 16 mm L=219 cm

2

25

16

825

4  2 # 16 mm L=852 cm

468

5  2 # 16 mm L=468 cm

472

6  2 # 16 mm L=472 cm

502

7  2 # 16 mm L=502 cm

460

8  2 # 16 mm L=460 cm

1 2# 16 1 2 3# 16 1 2# 16 3 4 3# 16 4 2# 16

5 2# 16 6 2# 16 7 2# 16 8 2# 16

44 4 25x15

9 # 6 co 15cm

4 46 5 26x15

9 # 6 co 15cm

5 58 5 26x15

9 # 6 co 15cm

5 50 2 25x15

9 # 6 co 15cm

236

# 6 co 15cm

# 16

9 # 6 co 15cm

7 2# 16

4 2# 16

PRZEKRÓJ 5-5

36

24
3.

0
3.

0

9 # 6 co 15cm

7 2# 16

3 1# 16

4 2# 16

PRZEKRÓJ 6-6

36

24
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0
3.

0

9 # 6 co 15cm

8 2# 16

4 2# 16

PRZEKRÓJ 7-7

36

24
3.

0
3.

0

32

32

20 20
6 6

9 # 6 L = 116cm

9 # 6 co 15cm

5 2# 16

1 2# 16

PRZEKRÓJ 1-1

9 # 6 co 15cm

5 2# 16

1 2# 16

2 1# 16

PRZEKRÓJ 2-2

9 # 6 co 15cm

6 2# 16

1 2# 16

PRZEKRÓJ 3-3

9 # 6 co 15cm

6 2# 16

1 2# 16

PRZEKRÓJ 4-4

7 2# 16

429 452 454 423

SCHEMAT STATYCZNY.

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25

1:10

K6

grudzień 2016

Belka żelbetowa P4

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

MASA RAZEM [kg]

RB 500

6 16

#

# #

1 16 996 2 19.92

2 16 220 1 2.20

3 16 219 1 2.19

4 16 852 2 17.04

5 16 468 2 9.36

6 16 472 2 9.44

7 16 502 2 10.04

8 16 460 2 9.20

9 6 116 106 122.96

122.96

0.222

27.30

79.39

1.578

125.28

152.57

BETON KONSTRUKCYJNY B37

STAL ZBROJENIOWA RB 500
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3 # 6 co 27cm

2 3# 16

1 2# 16

PRZEKRÓJ 1-1
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3 # 6 co 27cm

2 3# 16

1 2# 16

PRZEKRÓJ 2-2

25

40
3.
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429 452 454 423

SCHEMAT STATYCZNY.

21

21

36 36
6 6

3 # 6 L = 126cm

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25

1:10

K7

grudzień 2016

Belka żelbetowa P5

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

MASA RAZEM [kg]

RB 500

6 16

#

# #

1 16 513 2 10.26

2 16 447 3 13.41

3 6 126 16 20.16

20.16

0.222

4.48

23.67

1.578

37.35

41.83

BETON KONSTRUKCYJNY B37

STAL ZBROJENIOWA RB 500



SŁUP ŻELBETOWY S1  szt.4

PRZEKRÓJ A-A
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3
8
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1
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1 6.0 co 7

1 6.0 co 24
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30

2 2 16

2 1 16

3 2 16

3 2 16

1 6.0 co 7/24

1 6.0 co 7/24 L = 117

6626

26

26 26

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25

1:10

K8

grudzień 2016

Słup S1

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

MASA RAZEM dla 4 szt [kg]

RB500

6 16

#

#
#

1 6 117 26 30.42

2 16 488 2 9.76

3 16 530 4 21.24

30.42

0.222

6.75

31.00

1.578

48.92

222.68

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500

MASA RAZEM dla 1 szt [kg] 55.67
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SŁUP ŻELBETOWY S1a  szt.4

PRZEKRÓJ A-A

30

30

2 1 16

2 1 16

2 2 16 3 2 16

1 6.0 co 7/24

1 6.0 co 7/24 L = 117

6

6

26

26

2
6

2
6

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

MASA RAZEM [kg]

RB500

6 16

#

#
#

1 6 117 26 30.42

2 16 488 4 19.52

3 16 530 2 10.60

30.42

0.222

6.75

30.12

1.578

47.53

54.28

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25

1:10

K9

grudzień 2016

Słup S1a

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16



SŁUP ŻELBETOWY S3 szt.4
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1 6.0 co 5/24

1 6.0 co 5/24 L = 95

6621
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Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25

1:10

K10

grudzień 2016

Słup S3

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

RB500

6 20

#

#
#

1 6 95 32 30.40

2 20 549 4 21.96

30.40

0.222

6.75

21.96

2.466

54.15

60.9

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500

MASA RAZEM dla 4 szt [kg] 243.60

MASA RAZEM dla 1 szt [kg]
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SŁUP ŻELBETOWY S3a szt.1

PRZEKRÓJ A-A

24

24

2 2 20 3 2 20

1 6.0 co 5/24

1 6.0 co 5/24 L = 95

6621

21

20 20

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25

1:10

K11

grudzień 2016

Słup S3a

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

RB500

6 20

#

#
#

1 6 95 32 30.40

2 20 500 2 10.00

30.40

0.222

6.75

20.98

2.466

51.74

58.49

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500

MASA RAZEM [kg]

3 20 549 2 10.98



SŁUP ŻELBETOWY S4  szt.3
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PRZEKRÓJ A-A

24
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1 6.0 co 5/24

1 6.0 co 5/24 L = 95

6621

21

20 20

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25

1:10

K12

grudzień 2016

Słup S4

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

RB500

6 20

#

#
#

1 6 95 32 30.40

2 20 548 4 21.92

30.40

0.222

6.75

21.95

2.466

54.05

60.8

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500

MASA RAZEM dla 3 szt [kg] 182.40

MASA RAZEM dla 1 szt [kg]



SŁUP ŻELBETOWY S4a  szt.1
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1 6.0 co 5/24

1 6.0 co 5/24 L = 95

6621
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20 20

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25

1:10

K13

grudzień 2016

Słup S4a

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

RB500

6 20

#

#
#

1 6 95 32 30.40

2 20 503 2 10.06

30.40

0.222

6.75

21.02

2.466

51.84

58.59

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500

MASA RAZEM [kg]

3 20 548 2 10.96
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6620
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Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25

1:10

K14

grudzień 2016

Słup S5

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

RB500

6 20

#

#
#

1 6 103 23 23.69

2 12 407 4 16.28

23.69

0.222

5.26

16.28

0.888

14.46

19.72

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500

MASA RAZEM dla 2 szt [kg] 39.44

MASA RAZEM dla 1 szt [kg]
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SCHEMAT STATYCZNY.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]

MASA RAZEM DLA 2 szt. [kg]

RB 500

6 20

#

# #

1 20 158 1 1.58

2 20 684 2 13.68

3 20 341 4 13.64

4 6 96 52 49.92

49.92

0.222

11.08

28.90

2.466

71.27

82.35

164.70

BETON KONSTRUKCYJNY B37

STAL ZBROJENIOWA RB 500

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25 K15

grudzień 2016

Nadproże monolityczne NM-1

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16
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Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25

1:10

K16

grudzień 2016

Stopa St1

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

RB500

6 16

#

#
#

1 12 150 11

3.42

2 12 130 12

7.20

3.42

0.222

0.76

7.20

1.578

11.36

40.62

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500

MASA RAZEM dla 2 szt [kg] 81.24

MASA RAZEM dla 1 szt [kg]

3 16 120 6

4 12 114 3

12

#

16.50

15.60

32.10

0.888

28.50
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4 # 6mm co 12/24 cm
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

BETON KONSTRUKCYJNY B37

STAL ZBROJENIOWA RB 500, St0S

Beton wyrównawczy C8/10

Beton wyrównawczy C8/10

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25 K17

grudzień 2016

Stopa St2

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

RB500

6 16

#

#
#

1 12 150 8

3.42

2 12 90 12

7.20

3.42

0.222

0.76

7.20

1.578

11.36

32.37

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500

MASA RAZEM dla 3 szt [kg] 97.11

MASA RAZEM dla 1 szt [kg]

3 16 120 6

4 6 114 3

12

#

12.00

10.80

22.80

0.888

20.25
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Beton wyrównawczy C8/10

Beton wyrównawczy C8/10

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25 K18

grudzień 2016

Stopa St3

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

RB500

6 20

#

#
#

1 12 90 8

1.8

2 12 90 8

5.60

1.8

0.222

0.40

5.60

2.466

13.81

27

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500

MASA RAZEM dla 4 szt [kg] 108

MASA RAZEM dla 1 szt [kg]

3 20 140 4

4 6 90 2

12

#

7.20

7.20

14.40

0.888

12.79



3 4# 20mm 
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18

56
24

20
10

0

38 24 38
100

AA

B

B

20

20

2
0

2
0

5

5

4 Ø 6mm co 15/30 cm L = 90 cm

38 24 38
100

10
40

7

3 4 # 20mm 

4 Ø 6mm co 15/30 cm

2 #12mm co 13 cm 1 #12mm co 13 cm
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Beton wyrównawczy C8/10

Beton wyrównawczy C8/10

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25 K19

grudzień 2016

Stopa St3m

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

RB500

6 20

#

#
#

1 12 90 8

1.8

2 12 90 8

5.60

1.8

0.222

0.40

5.60

2.466

13.81

27

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500

MASA RAZEM dla 1 szt [kg]

3 20 140 4

4 6 90 2

12

#

7.20

7.20

14.40

0.888

12.79
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4 # 6mm co 15/30 cm

2 # 12mm co 13 cm 1 # 12mm co 13 cm
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Beton wyrównawczy C8/10

Beton wyrównawczy C8/10

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100 K19a

grudzień 2016

Stopa fundamentowa St5

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

RB500

6 20

#

#
#

1 12 90 8

2.04

2 12 90 8

5.60

2.04

0.222

0.45

5.60

2.466

13.81

27.05

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500

MASA RAZEM dla 1 szt [kg]

3 20 140 4

4 6 102 2

12

#

7.20

7.20

14.40

0.888

12.79
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Beton wyrównawczy C8/10

Beton wyrównawczy C8/10

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:25 K20

grudzień 2016

Stopa St4

mgr inż.Wojciech Kulawik

Asystent

projektanta

Projektant

mgr inż. Hubert Kotynia

LOD/2930/PBKb/16

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR

Średnica

[mm]

Długość

[cm]

Ilość

[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

RB500

6 20

#

#
#

1 12 90 8

2.28

2 12 90 8

5.60

2.28

0.222

0.51

5.60

2.466

13.81

27.11

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA RB500

MASA RAZEM dla 1 szt [kg]

3 20 140 4

4 6 114 2

12

#

7.20

7.20

14.40

0.888

12.79

108.44MASA RAZEM dla 4 szt [kg]



1 Hol wejściowy
70.02 m2 

10 Pom. techniczne
13.51 m2 

4 Zaplecze
9.28 m2 

3 Zaplecze
14.55 m2 

18 Toalety dla dzieci
29.22 m2 

25 Komunikacja
32.02 m2 

5 Pom. biurowe
16.55 m2 

6 Pom. biurowe
22.54 m2 

2 Sala aktywności ruchowej
91.64 m2 

1 Hol wejściowy
70.02 m2 

8 Toaleta
14.19 m2 

9 Toaleta
8.44 m2 

24 Komunikacja
68.96 m2 

11 Pokój pracy indywidualnej
13.86 m2 

21 Toaleta
12.89 m2 

14 Sala maluchów przedszkolnych
44.58 m2 

13 Sala dla dzieci szkolnych
44.58 m2 

12 Pom. biurowe
13.99 m2 

19 Toaleta
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20 Pom. porządkowe
12.31 m2 

16 Pom. socjalne
21.60 m2 

17 Pokój specjalistów
23.95 m2 

15 Sala dla młodzieży
45.59 m2 
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1. Wiązary przymocować do wieńcy za pomocą kątowników ACRL 10520 - 2 sztuki na połaczenie.
2. Połączenie kątownika z wieńcem za pomoca kołków WA M10/30 - 1 kołek na kątownik
3. Połączenie kątownika z wiązarem minimum 6 gwoździ pierścieniowych 3.8 x 40 mm na każdą płaszczyznę kątownika.
    Wyjątek stanowi płaszczyzna kątownika gwarantująca przesuw - Śruba M10.
4.  Pomiędzy wiązarami a wieńcem podłożyć pasek folii izolacyjnej.
5. Stężenia pasa dolnego, górnego i pionowe wykonać z desek min. 23 x 100 mm. Deski przybić do wiązara min 2 gwoździe 3.8 x 90 mm.
6. Maksymalny rozstaw łat wynosi  0,70 m.  Łaty należy przybijać naprzemiennie z przesunięciem styków.

1  stężenie pionowe

RZUT Z BOKU

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA WIĄZARA Z WIEŃCEM

ZA POMOCĄ KATOWNIKÓW Z PRZESUWEM ACRL 10520

RZUT Z PRZODU

G

G

G
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UWAGA!

1. Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE100

SDR 17 (PN10).

2. Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej ułożyć

z rur PVC-U fi160 klasy "S" (SDR34; SN8),

łączonych na uszczelki gumowe.

3. W miejscach kolizji z ist. uzbrojeniem terenu

wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia

dokładnego przebiegu istniejacego uzbrojenia

podziemnego zarówno w poziomie jak i w pionie.

4. W miejscach kolizji proj. kanalizacji z istn. kablami

podziemnymi, kable należy zabezpieczyć

rurą ochronną AROT dwudzielną dn 110 mm dł. 3

mb.

5. Podsypkę pod rurociąg wodociągowy wykonać z

piasku o grubości 10cm, zasypkę i nadsypke o

grubości 20cm.

6. Podsypkę pod rurociągi kanalizacyjne wykonać z

piasku o grubości 10cm, zasypkę i nadsypke o

grubości 20cm.

węzeł sanitarny

np. studnia

projektowana rzędna

terenu

projektowana rzędna

dna kanału sanitarnego

B3

238,40

237,04
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LEGENDA

nawierzchnia z kostki betonowej

nawierzchnia asfaltobetonowa istniejąca

nasadzenia zadarniające (irga rozesłana)

nawierzchnia trawiasta

nawierzchnia poliuretanowa (HIC=2m)

nawierzchnia betonowa

budynki poddane przebudowie i rozbudowie

budynki istniejące

proj. instalacja wodociągowa

z rur PE100 SDR17 o średnicy 50x3,0/110x6,6

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej

z rur PVC-U SDR34 o średnicy 160x4,7

proj. kanał tłoczny z rur PE-HD 63x3,8

proj. instalacja kanalizacji deszczowej

z rur PVC-U SDR34 o średnicy 200x5,9

proj. odwodnienie liniowe

proj. instalacja eNN

w1-w2 węzeł sanitarny instalacji wodociągowej

B1 - B3 wejście/wyjście instalacji do/z budynku

SW istn. studnia włączeniowa kanalizacji

sanitarnej, żelbetowa fi 1000

S1-S6 proj. studnia rewizyjna, żelbetowa fi 1000

SP1 - SP2 proj. studnia rewizyjna,żelbetowa fi 600

P1 proj. przepompownia ścieków fi1000

WP1 proj. wpust deszczowy fi325
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RURA KANALIZACYJNA

PVC-U DN 200 mm

PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 20 cm

B B

B - B

WŁAZ WG PN87/H-74052 ŻELIWO SZARE

PŁYTA BET. 1680*140/625 mm

KRĄG ŻELBET. DN 1000 mm

USZCZELKA ELASTOMEROWA

A - A

PRZEJŚIE SZCZELNE

DLA RUR PVC-U DN 200 mm

25%

25%

A

ZAPRAWA

CEMENTOWA 1:4

A

PIERŚCIEŃ ODCINAJĄCY

1680/1280/150 mm

PIERŚCIENIE DYSTANSOWE

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:500 ISZ5

grudzień 2016

Instalacja kanalizacji deszczowej

studnia

Sprawdzający

Projektant

mgr inż. Roman Księżnik

LOD/1490/POOS/10

mgr inż. Robert Kosela

9/01/WŁ



tuleja ochronna PVC

uszczelka gumowa 

rura PVC DN 200 

ścianka studni
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Nazwa elementu szt

1 Orurowanie DN65 2

2

Zawór zwrotny kulowy DN65

2

3 Zasuwa DN65 2

4

Właz żeliwny fi800 D400

1

5

Pompa (np. Homa TP50V17/2s)

MOC P2=1.2kW

2

6

Kołnierz normowy DN65

1

7

Zbiornik beton C35/45 fi1200

H=3.15m

1

8 Szafa sterownicza 1

9

Drabina ze stopniami

antypoślizgowymi do dna stal

1.4307CE

1

11

Poręcz złazowa wysuwana

1

12

Hydromechaniczny zawór

płuczący

1

14

Wentylacja KF/110/1000/KO/C

1

15

Instalacja płucząca

1
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Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Projektant

IS2

grudzień 2016

Instalacja wody użytkowej - aksonometria

mgr inż. Roman Księżnik

LOD/1490/POOS/10

Sprawdzający

mgr inż. Robert Kosela

9/01/WŁ
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10 Pom. techniczne
13.51 m2 

4 Zaplecze
9.28 m2 

3 Zaplecze
14.55 m2 

18 Toalety dla dzieci
29.22 m2 

25 Komunikacja
32.02 m2 

5 Pom. biurowe
16.55 m2 

6 Pom. biurowe
22.54 m2 

2 Sala aktywności ruchowej
91.64 m2 

1 Hol wejściowy
70.02 m2 

8 Toaleta
14.19 m2 

9 Toaleta
8.44 m2 

24 Komunikacja
68.96 m2 

11 Pokój pracy indywidualnej
13.86 m2 

21 Toaleta
12.89 m2 

14 Sala maluchów przedszkolnych
44.58 m2 

13 Sala dla dzieci szkolnych
44.58 m2 

12 Pom. biurowe
13.99 m2 

19 Toaleta
7.99 m2 

7 Toaleta
9.65 m2 

23 Komunikacja
35.13 m2 

22 Toaleta
15.07 m2 

20 Pom. porządkowe
12.31 m2 

16 Pom. socjalne
21.60 m2 

17 Pokój specjalistów
23.95 m2 

15 Sala dla młodzieży
45.59 m2 

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Projektant

IS3

grudzień 2016

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Sprawdzający

LEGENDA:

INSTALACJA KANALIZACJI  SANITARNEJ Z RUR PVC-U SDR 34 LITE
UŁOŻONE W PODŁODZE

INSTALACJA KANALIZACJI  SANITARNEJ Z RUR PVC
UŁOŻONE POD STROPEM POMIESZCZENIA

ODPROWADZENIE SKROPLIN Z CENTRALI
WENTYLACYJNEJ Z RUR PP

PION KANALIZACJI SANITARNEJ

WPUST PODŁOGOWY:
- WYDAJNOŚCI ODPŁYWU 3,35 [L/S]
- NASADA Z ŻELIWA
- ODPŁYW DN100 A

mgr inż. Roman Księżnik

LOD/1490/POOS/10

mgr inż. Robert Kosela

9/01/WŁ



+3,00

0,00m p.t.

A

A-A

2,0 %

+3,00

160 x 4,7 SDR_34_SN8

2,0 %

110 x 2,6 Rura_HT_p

2,0 %

110 x 2,6 Rura_HT_p

2,0 %

50 x 2,5 Rura_HT_p

2,0 %

DN 110

110 x 2,6 Rura_HT_p

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Projektant

IS4

grudzień 2016

Instalacja kanalizacji saniternej - rozwinięcie

mgr inż. Roman Księżnik

LOD/1490/POOS/10

Sprawdzający

mgr inż. Robert Kosela

9/01/WŁ
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32 x 3,0 MLC_zw

Izol. 40 mm

25 x 2,5 MLC_zw

Izol. 25 mm

50 x 4,5 MLC_odc_pr

Izol. 50 mm

+20 °C

Φwym: 2038 W

komunikacja

Φwym: 1421 W

+16 °C

WC NPS

+20 °C

WC

Φwym: 189 W

WC +20 °C

Φwym: 313 W

wc +20 °C

Φwym: 256 W

gabinet +20 °C

sala aktywnosci ruchowej

+16 °C

16 x 2,0

Do rozdz.: Rop6

sala aktywnosci ruchowej_a

16 x 2,0

37,9 m

18,22 m² VA 300

Do rozdz.: Rop6

16 x 2,0

78,9 m

Do rozdz.: Rop4

9,95 m²

WC

7,45 m² VA 200

7,53 m²

Do rozdz.: Rop2

sala dydaktyczna_d

9,98 m² VA 150

16 x 2,0

pom.socjalne

VA 200

16 x 2,0

66,1 m

Do rozdz.: Rop3

świetlica_d

Do rozdz.: Rop3

9,45 m²

VA 300

16 x 2,0

VA 150

VA 150

Do rozdz.: Rop2

świetlica_c

9,42 m²

56,5 m

świetlica_a

VA 150

16 x 2,0

80,8 m

9,45 m²

66,7 m

Do rozdz.: Rop4

świetlica_c

9,95 m² VA 150

16 x 2,0

Do rozdz.: Rop6

9,95 m²

9,95 m²

16 x 2,0

76,0 m

Do rozdz.: Rop6

sala aktywnosci ruchowej_g

9,94 m² VA 150

Do rozdz.: Rop6

13,05 m²

Do rozdz.: Rop5

Do rozdz.: Rop5

hol_c

VA 300

hol_d

VA 300

sala dydaktyczna_a

9,98 m²

Do rozdz.: Rop3

sala dydaktyczna_b

9,98 m²

16 x 2,0

Do rozdz.: Rop3

sala dydaktyczna_c

VA 200

16 x 2,0

75,8 m

Do rozdz.: Rop1

LEGENDA:

ZASILANIE INSTALACJI C.O. Z RUR PEX/Al/PEX

POWRÓR INSTALACJI C.O. Z RUR PEX/Al/PEX

ZASILANIE INSTALACJI C.T. Z RUR STALOWYCH CIENKOŚCIENNYCH

ŁĄCZONYCH ZACISKOWO

POWRÓR INSTALACJI C.T. Z RUR STALOWYCH CIENKOŚCIENNYCH

ŁĄCZONYCH ZACISKOWO

PION ZASILANIE/POWRÓT INSTALACJI C.O.

PRZEJŚCIE P. POŻAROWE MIĘDZY STREFAMI POŻAROWYMI

GŁÓWNY ROZDZIELACZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ROZDZIELACZE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO/ŚCIENNEGO

5

Rop1

szafka rozdzielaczowa natynkowa z rozdzielaczem o wym.:

szer. 555 mm

gł.     160 mm

ws.   820 mm

wc +20 °C

Φwym: 232 W

wc +20 °C

Φwym: 278 W

komunik +16 °C

Φwym: 0 W

hol +16 °C

Φwym: 2284 W

gabinet +20 °C

Φwym: 801 W

świetlica

Φwym: 2023 W

+20 °C świetlica

pom.tech +16 °C

Φwym: 209 W

biuro +20 °C

Φwym: 879 W

pom.socjalne +20 °C

Φwym: 795 W

sala dydaktyczna +20 °C

Φwym: 1760 W

wc +20 °C

Φwym: 268 W

+20 °C

pom.porządk.

Φwym: 529 W

5

Φwym: 192 W

+20 °C

Φwym: 176 W

WC dla dzieci +20 °C

Φwym: 732 W

wc nps +20 °C

Φwym: 243 W

biuro +20 °C

Φwym: 562 W

+18 °C

Φwym: 3460 W

pom.tech

10 Pom. techniczne
13.51 m2 

4 Zaplecze
9.28 m2 

3 Zaplecze
14.55 m2 

18 Toalety dla dzieci
29.22 m2 

25 Komunikacja
32.02 m2 

5 Pom. biurowe
16.55 m2 

6 Pom. biurowe
22.54 m2 

2 Sala aktywności ruchowej
91.64 m2 

1 Hol wejściowy
70.02 m2 

8 Toaleta
14.19 m2 

9 Toaleta
8.44 m2 

24 Komunikacja
68.96 m2 

11 Pokój pracy indywidualnej
13.86 m2 

21 Toaleta
12.89 m2 

14 Sala maluchów przedszkolnych
44.58 m2 

13 Sala dla dzieci szkolnych
44.58 m2 

12 Pom. biurowe
13.99 m2 

19 Toaleta
7.99 m2 

7 Toaleta
9.65 m2 

23 Komunikacja
35.13 m2 

22 Toaleta
15.07 m2 

20 Pom. porządkowe
12.31 m2 

16 Pom. socjalne
21.60 m2 

17 Pokój specjalistów
23.95 m2 

15 Sala dla młodzieży
45.59 m2 

Φwym: 859 W

zaplecze sali +16 °C

Φwym: 92 W

biuro +20 °C

Φwym: 885 W

12,28 m² VA 150

biuro

84,9 m

pom.tech

10,11 m²

16 x 2,0

VA 150

73,5 m

Do rozdz.: Rop6

9,95 m² VA 150

Do rozdz.: Rop6

biuro

16 x 2,0

88,9 m

gabinet

11,55 m² VA 150

wc

VA 300

Do rozdz.: Rop2

16 x 2,0

19,5 m

16 x 2,0

55,5 m

Do rozdz.: Rop2

WC dla dzieci

VA 300

16 x 2,0

39,8 m

WC

6,89 m² VA 300

16 x 2,0

32,6 m

Do rozdz.: Rop1

WC NPS

5,71 m² VA 300

16 x 2,0

23,8 m

Do rozdz.: Rop1

pom.porządk.

9,65 m²

16 x 2,0

VA 200

49,9 m

Do rozdz.: Rop1

komunikacja_c

9,16 m² VA 150

16 x 2,0

53,5 m

Do rozdz.: Rop1

10,84 m²

wc

48,4 m

VA 300

16 x 2,0

Do rozdz.: Rop1

73,3 m

Do rozdz.: Rop3

17,77 m²

biuro

19,76 m² VA 250

16 x 2,0

82,7 m

VA 150

16 x 2,0

67,2 m

9,42 m²

Do rozdz.: Rop4

świetlica_d

VA 150

16 x 2,0

75,7 m

Do rozdz.: Rop2

gabinet

11,69 m² VA 150

92,6 m

16 x 2,0

Do rozdz.: Rop5

hol_f

13,28 m²

18,4 m

Do rozdz.: Rop5

9,09 m²

wc

VA 300

16 x 2,0

35,9 m

Do rozdz.: Rop4

wc

8,38 m² VA 300

16 x 2,0

32,2 m

Do rozdz.: Rop4

świetlica_a

9,42 m²

16 x 2,0

59,2 m

Do rozdz.: Rop2

świetlica_b

9,42 m²

16 x 2,0

77,6 m

VA 150

16 x 2,0

Do rozdz.: Rop2

9,45 m²

Do rozdz.: Rop4

świetlica_b

VA 150

16 x 2,0

9,45 m² VA 150

16 x 2,0

82,6 m

Do rozdz.: Rop4

sala aktywnosci ruchowej_h

VA 1509,95 m²

16 x 2,0

85,2 m

Do rozdz.: Rop6

sala aktywnosci ruchowej_c

72,9 m

sala aktywnosci ruchowej_e

VA 150

16 x 2,0

Do rozdz.: Rop6

81,9 m

sala aktywnosci ruchowej_b

VA 150

16 x 2,0

27,3 m

Do rozdz.: Rop6

sala aktywnosci ruchowej_d

VA 1509,95 m²

16 x 2,0

65,0 m

Do rozdz.: Rop6

sala aktywnosci ruchowej_f

9,95 m² VA 150

16 x 2,0

90,1 m

hol_b

13,04 m² VA 300

16 x 2,0

50,2 m

Do rozdz.: Rop5

hol_a

VA 300

16 x 2,0

64,3 m

hol_e

6,50 m² VA 300

16 x 2,0

24,9 m

13,28 m²

16 x 2,0

15,3 m

Do rozdz.: Rop5

13,28 m²

16 x 2,0

54,8 m

Do rozdz.: Rop5

hol_g

13,28 m² VA 300

16 x 2,0

56,2 m

Do rozdz.: Rop5

VA 200

64,7 m

16 x 2,0

VA 150

67,9 m

Do rozdz.: Rop3

9,98 m²

komunikacja_a

9,12 m²

16 x 2,0

VA 150

65,7 m

Do rozdz.: Rop2

komunikacja_b

9,20 m² VA 150

16 x 2,0

66,1 m

8,04 m² VA 300

wc nps

16 x 2,0

49,3 m

Do rozdz.: Rop5

-folia PE0,2 mm

-podkład  betonowy 15 cm

-piasek zagęszczony 50 cm

1
3

4

Rop6

szafka rozdzielaczowa natynkowa z rozdzielaczem o wym.:

szer. 785 mm

gł.     160 mm

ws.   820 mm

Rop5

szafka rozdzielaczowa natynkowa z rozdzielaczem o wym.:

szer. 710 mm

gł.     160 mm

ws.   820 mm

Rop4

szafka rozdzielaczowa podtynkowa z rozdzielaczem o wym.:

szer. 555 mm

gł.     123 mm

ws.   820 mm

Rop3

szafka rozdzielaczowa natynkowa z rozdzielaczem o wym.:

szer. 555 mm

gł.     160 mm

ws.   820 mm

Rop2

szafka rozdzielaczowa podtynkowa z rozdzielaczem o wym.:

szer. 555 mm

gł.     123 mm

ws.   820 mm

9

5

5

2

18

22

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Projektant

IS5

grudzień 2016

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Sprawdzający

mgr inż. Roman Księżnik

LOD/1490/POOS/10

mgr inż. Robert Kosela

9/01/WŁ



299 W

hol_b hol_d hol_g

0,3 kPa
sala aktywnosci ruchowej_g sala aktywnosci ruchowej_e

1,5 kPa

wc
świetlica_c

4,2 kPa

472 W

świetlica_d

506 W

WC dla dzieci

hol_e

149 W

0,1 kPa
hol_a

1,1 kPa

331 W

0,6 kPa
wc nps

243 W

1,1 kPa
hol_c

459 W

0,1 kPa

314 W

0,7 kPa

305 W

0,8 kPa
hol_f

428 W

0,1 kPa
gabinet

801 W

23,3 kPa

biuro

885 W

23,3 kPa
sala aktywnosci ruchowej_h

433 W

1,5 kPa
biuro

562 W

5,5 kPa
sala aktywnosci ruchowej_f

433 W

1,4 kPa
sala aktywnosci ruchowej_d

433 W

1,0 kPa
pom.tech

859 W

20,0 kPa
sala aktywnosci ruchowej_a

432 W

sala aktywnosci ruchowej_b

432 W

0,1 kPa

432 W

sala aktywnosci ruchowej_c
1,2 kPa

432 W

1,9 kPa

433 W

wc

278 W

0,5 kPa

232 W

0,3 kPa
świetlica_b

509 W

2,9 kPa

509 W

4,3 kPa
świetlica_d

509 W

2,9 kPa
świetlica_a

509 W

gabinet

732 W

14,6 kPa

sala dydaktyczna_a

440 W

1,7 kPa
sala dydaktyczna_b

440 W

1,3 kPa
sala dydaktyczna_d

440 W

1,4 kPa
sala dydaktyczna_c

440 W

2,0 kPa
pom.socjalne

795 W

4,7 kPa
biuro

879 W

12,0 kPa

WC

313 W

1,0 kPa
komunikacja_a

2,9 kPa
wc

256 W

0,1 kPa
świetlica_b

506 W

3,9 kPa
świetlica_a

506 W

1,6 kPa
świetlica_c

506 W

1,5 kPa 3,8 kPa

189 W

0,4 kPa

pom.porządk.

529 W

1,0 kPa

WC NPS

192 W

0,2 kPa
WC

176 W

0,3 kPa
komunikacja_b

476 W

1,7 kPa
komunikacja_c

473 W

1,2 kPa
wc

268 W

0,6 kPa

skrzynka połączeniowa C-46

z elektroniczną regulacją

szafka rozdzielaczowa natynkowa z rozdzielaczem o wym.:

szer. 785 mm

gł.     160 mm

ws.   820 mm

skrzynka połączeniowa C-46

z elektroniczną regulacją

szafka rozdzielaczowa natynkowa z rozdzielaczem o wym.:

szer. 710 mm

gł.     160 mm

ws.   820 mm

skrzynka połączeniowa C-46

z elektroniczną regulacją

szafka rozdzielaczowa podtynkowa z rozdzielaczem o wym.:

szer. 555 mm

gł.     123 mm

ws.   820 mm

skrzynka połączeniowa C-46

z elektroniczną regulacją

szafka rozdzielaczowa natynkowa z rozdzielaczem o wym.:

szer. 555 mm

gł.     160 mm

ws.   820 mm

skrzynka połączeniowa C-46

z elektroniczną regulacją

szafka rozdzielaczowa podtynkowa z rozdzielaczem o wym.:

szer. 555 mm

gł.     123 mm

ws.   820 mm

skrzynka połączeniowa C-46

z elektroniczną regulacją

szafka rozdzielaczowa natynkowa z rozdzielaczem o wym.:

szer. 555 mm

gł.     160 mm

ws.   820 mm

Rop6

Rop5

Rop4

Rop3

Rop2

Rop1

LEGENDA:

ZASILANIE INSTALACJI C.O. Z RUR PEX/AL/PEX
POWRÓR INSTALACJI C.O. Z RUR PEX/AL/PEX

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Projektant

IS6

grudzień 2016

Instalacja c.o.- rozwinięcie

mgr inż. Roman Księżnik

LOD/1490/POOS/10

Sprawdzający

mgr inż. Robert Kosela

9/01/WŁ
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Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Projektant

IS7

grudzień 2016

Instalacja c.o.

Sprawdzający

mgr inż. Roman Księżnik

LOD/1490/POOS/10

mgr inż. Robert Kosela

9/01/WŁ



LEGENDA:

zasilanie instalacji C.T. nagrzewnic wentylacyjnych z rur

stalowych cienkościennych łączonych na zacisk

powrót instalacji C.T. nagrzewnic wentylacyjnych z rur

stalowych cienkościennych łączonych na zacisk

zasilanie instalacji glikolowej z rur stalowych cienkościennych

łączonych na zacisk

powrót instalacji glikolowej z rur stalowych cienkościennych

łączonych na zacisk

UWAGA!

zestawienie materiałów w opisie technicznym

27. Wymiennik płytowy o mocy 17,00 [kW];

28. Zawór odcinajacy gwintowy DN25;

29. Zawór odpowietrzający automtyczny

30. Zawór odpowietrzający automtyczny do instal. glikolowej

ZESTAW MIESZAJĄCY_C1

31. Regulacyjny automaty. zawór równoważący AB-QM_GZ 81,00% DN20;

32. Zawór zwrotny DN25;

P3. Pompa obiegowa

H=28,50 [kPa]; Q= 0,74 [m3/h]

33. Zawór odcinający gwintowy DN25;

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Projektant

IS8

grudzień 2016

Instalacja C.T.

Sprawdzający

mgr inż. Roman Księżnik

LOD/1490/POOS/10

mgr inż. Robert Kosela

9/01/WŁ



Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Projektant

IS9

grudzień 2016

Instalacja wentylacji mechanicznej

nawiewno- wywiewnej

Sprawdzający

mgr inż. Roman Księżnik

LOD/1490/POOS/10

mgr inż. Robert Kosela

9/01/WŁ



Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Projektant

IS10

grudzień 2016

Instalacja wentylacji mechanicznej

w pomieszczeniach sanitarnych

Sprawdzający

mgr inż. Roman Księżnik

LOD/1490/POOS/10

mgr inż. Robert Kosela

9/01/WŁ



Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Projektant

IS11

grudzień 2016

Instalacja wentylacji mechanicznej

rzut dachu

Sprawdzający

mgr inż. Roman Księżnik

LOD/1490/POOS/10

mgr inż. Robert Kosela

9/01/WŁ



Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i

adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania
Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:50

Projektant

IS12

grudzień

2016

Instalacja wentylacji mechanicznej

przekrój A-A, przekrój D-D

Sprawdzający

mgr inż. Roman Księżnik

LOD/1490/POOS/10

mgr inż. Robert Kosela

9/01/WŁ



Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i

adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:50

Projektant

IS13

grudzień

2016

Instalacja wentylacji mechanicznej

przekrój B-B, przekrój C-C

Sprawdzający

mgr inż. Roman Księżnik

LOD/1490/POOS/10

mgr inż. Robert Kosela

9/01/WŁ



10 Pom. techniczne
13.51 m2 

4 Zaplecze
9.28 m2 

3 Zaplecze
14.55 m2 

18 Toalety dla dzieci
29.22 m2 

25 Komunikacja
32.02 m2 

5 Pom. biurowe
16.55 m2 

6 Pom. biurowe
22.54 m2 

2 Sala aktywności ruchowej
91.64 m2 

1 Hol wejściowy
70.02 m2 

8 Toaleta
14.19 m2 

9 Toaleta
8.44 m2 

24 Komunikacja
68.96 m2 

11 Pokój pracy indywidualnej
13.86 m2 

21 Toaleta
12.89 m2 

14 Sala maluchów przedszkolnych
44.58 m2 

13 Sala dla dzieci szkolnych
44.58 m2 

12 Pom. biurowe
13.99 m2 

19 Toaleta
7.99 m2 

7 Toaleta
9.65 m2 

23 Komunikacja
35.13 m2 

22 Toaleta
15.07 m2 

20 Pom. porządkowe
12.31 m2 

16 Pom. socjalne
21.60 m2 

17 Pokój specjalistów
23.95 m2 

15 Sala dla młodzieży
45.59 m2 

Gmina Kłobuck
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42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Projektant

E1

grudzień 2016

Instalacja gniazd wtykowych

mgr inż.Marek Kowalczyk

LOD/0901/PWOE/08

Sprawdzający

mgr inż.Tomasz Pieścik

LOD/2049/PWOE/12

- Gniazdo wtykowe p/t 230V 16A+N+PE; IP44

- Gniazdo wtykowe podwójne p/t 230V 16A+N+PE

- Puszka elektryczna p/t IP44

- Puszka elektryczna p/t IP20

- Przewód YDYżo 3x2,5mm2

- Przewód HDGs 3x2,5mm2

- Główny wyłącznik prądu

- Przewód YTKY 3x2x0,5mm2

- Kabel YKY 5x10mm2

- Kabel YKY 5x6mm2

- Kabel YKY 3x2,5mm2

- Transformator 230/24V

- Kasownik instalacji przyzywowej

- Włącznik podciągowy

- Sygnalizator akustyczny

- Kabel TLYp 3x2,5mm2

- Kolumna głośnikowa 80W 100V

- Wzmacniacz cyfrowy

- Przewód LGy 1x16mm2

LEGENDA:



EXIT

EXIT

EXIT

10 Pom. techniczne
13.51 m2 

4 Zaplecze
9.28 m2 

3 Zaplecze
14.55 m2 

18 Toalety dla dzieci
29.22 m2 

25 Komunikacja
32.02 m2 

5 Pom. biurowe
16.55 m2 

6 Pom. biurowe
22.54 m2 

2 Sala aktywności ruchowej
91.64 m2 

1 Hol wejściowy
70.02 m2 

8 Toaleta
14.19 m2 

9 Toaleta
8.44 m2 

24 Komunikacja
68.96 m2 

11 Pokój pracy indywidualnej
13.86 m2 

21 Toaleta
12.89 m2 

14 Sala maluchów przedszkolnych
44.58 m2 

13 Sala dla dzieci szkolnych
44.58 m2 

12 Pom. biurowe
13.99 m2 

19 Toaleta
7.99 m2 

7 Toaleta
9.65 m2 

23 Komunikacja
35.13 m2 

22 Toaleta
15.07 m2 

20 Pom. porządkowe
12.31 m2 

16 Pom. socjalne
21.60 m2 

17 Pokój specjalistów
23.95 m2 

15 Sala dla młodzieży
45.59 m2 

Gmina Kłobuck

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Projektant

E2

grudzień 2016

Instalacja oświetleniowa

Sprawdzający

mgr inż.Marek Kowalczyk

LOD/0901/PWOE/08

mgr inż.Tomasz Pieścik

LOD/2049/PWOE/12

1 - Oprawa rastrowa n/t przeznaczona do świetlówek liniowych 4x18W IP20

2 - Oprawa rastrowa n/t przeznaczona do świetlówek liniowych 4x14W IP20

3 - Oprawa n/t typu downlight 2x26W IP44

4 - Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W IP41 1h

5 - Oprawa oświetlenia awaryjnego zewnętrzna 8W IP44 1h z grzałką

6 - Oprawa oświetlenia awaryjnego kierunkowa 8W IP20 1h

   - Puszka łączeniowa p/t IP44

- Puszka łączeniowa p/t IP20

   - Wentylator łazienkowy 230V 12W IP44

- Przełącznik schodowy 10A p/t IP20

- Wyłącznik pojedynczy 10A p/t IP20

- Wyłącznik świecznikowy 10A p/t IP20

- Przewód YDYżo 3x1,5mm2

- Przewód YKY 3x1,5mm2

- Czujnik ruchu szerokokątny 10A n/t IP20

LEGENDA:

- Wyłącznik krzyżowy 10A p/t IP20

- Przewód YDYżo 4x1,5mm2



Gmina Kłobuck
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42-100 Kłobuck

Nazwa

i adres

obiektu

Inwestor

Nazwa

zadania

Nazwa

rysunku

Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck

Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy

na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług

Społecznych

1:100

Projektant

E3

grudzień 2016

Instalacja eNN

rzut dachu

Sprawdzający

mgr inż.Marek Kowalczyk

LOD/0901/PWOE/08

mgr inż.Tomasz Pieścik

LOD/2049/PWOE/12

LEGENDA:

Złącze krzyżowe

Złącze kontrolne w obudowie 100x100

Płaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm

Drut ocynkowany fi 8mm

Pręt uziomowy fi 16 l-6m.

Kabel YKY 5x10mm2

Kabel YKY 5x6mm2

Kabel YKY 3x2,5mm2



4P

F5.1

30mA

Rozłącznik główny

S 303 B

3P

1A

16A

1P

S 301 B

F2.1F1Q1

F1

1,5mm2

5xLgYżo

3P

100A

N

6x24mod

Zasilanie z ZKP

YDYżo

zasilanie gniazd 1f

RG/FG1

3x2,5mm2
4x35mm2

P300

4P

40A

30mA

16A

S 301 B

1P

F2.2

F2.2

S 301 B

1P

F2.3

F9.1

N

YDYżo

Obwód nr 10

3x1,5mm2

4P

25A

AC

30mA

6A

1P

F9.2

6A

1P

F9.3

3x1,5mm2

10A

1P

F9.4

F9.4

YDYżo

Obwód nr 13

16A

rozdzielni 

3x Lampka syg.

N

N

YDYżo

Obwód nr 4

zasilanie gniazd 1f

RG/FG4

3x2,5mm2

P300

4P

40A

AC

S 301 B

16A

F2.1 F3.2

Lampki 

sygnalizacyjne

YDYżo

Obwód nr 5

zasilanie gniazd 1f

3x2,5mm2

FRX 303

QG1

45,87kW

YKY

Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia

Typ kabla

Opis

F3.3

Obwód nr 1

RG

AC

F2

F4.1

F4.1

N

16A

F2.3

6A

S 301 B

1P

F4.3

F9.1

P300

F9

6A

S 301 B

1P

F9.5

S 301 B

3x1,5mm2

F9.2

RG/FO1 RG/FO2

YDYżo

Obwód nr 11

3x1,5mm2

YDYżo

Obwód nr 2

zasilanie gniazd 1f

3x2,5mm2

S 301 B

Obwód nr 3

RG/FG3

F9.3

YDYżo

3x2,5mm2

RG/FG6

1,5kW

YDYżo

Obwód nr 7

zasilanie gniazd 1f

3x2,5mm2

YDYżo

RG/FG7

1,5kW

Obwód nr 12

Obwód nr 8

zasilanie gniazd 1f

3x2,5mm2

RG/FG8

YDYżo

zasilanie gniazd 1f

3x2,5mm2

Obwód nr 9

S 301 B

1,5kW

16A

P300

1P

S 301 B

1P

16A

1P

3x1,5mm2

F5.1

S 301 B

1P

F3.1

F3.1

30mA

F3

F5.2

1P

F3.2

Obwód nr 10

zasilanie gniazd 1f

3x2,5mm2

YDYżo

Obwód nr 11

zasilanie gniazd 1f

3x2,5mm2

RG/FG11

F3.3

1,5kW

YDYżo

Obwód nr 12

RG/FG12

1,5kW

P300

4P

16A

1P

S 301 B S 301 B

RG/FG5

F6.1

F6.1

N

F4

F4.2

F4.2

F4.3

YDYżo

Obwód nr 13

1,5kW

RG/FG13

YDYżo

zasilanie gniazd 1f

3x2,5mm2

RG/FG14

1,5kW

P300

30mA

AC

F9.5

1P

16A

1P

32A

3P

YDYżo

F7.1

YDYżo

Obwód nr 14

F9.6

0,26kW

zasilanie oświetlenie zasilanie oświetlenie zasilanie oświetlenie zasilanie oświetlenie zasilanie oświetlenie

RG/FO3

0,58kW

RG/FO4 RG/FO5 AW

0,77kW 0,58kW 1,44kW 0,37kW

1,5kW1,5kW1,5kW

Obwód nr 15

5x6mm2

RG/FG2

1,5kW

YDYżo

P300

4P

zasilanie gniazd 1f

40A

30mA

3x2,5mm2

1,5kW

F7

GWP

APF

YDYżo

Obwód nr 15

3x1,5mm2

zasilanie oświetleniezasilanie pompa ciepła

0,77kW

RG/FO7

zasilanie gniazd 1f

Obwód nr 6

YDYżo

20A

1,5kW

S 303 B

RG/FG9

S 301 B

1P

40A

30mA

AC

16A

S 301 B

F8.1

16A

S 301 B

Obwód nr 16

5x6mm2

25A

AC

N

F5

F5.2

F5.3

F5.3

YDYżo

1,5kW

RG/FG10

3x2,5mm2

zasilanie gniazd 1f

40A

AC

16A

S 301 B

1P

16A

1P

F6

F6.2

F6.2

F6.3

F6.3

zasilanie gniazd 1f

3x2,5mm2

YDYżo

Obwód nr 14

4P

40A

S 301 B

1P

F9.6

16A

S 301 B S 301 B

S 303 B

F7.1

6A

N

YKY

AC

N

Obwód nr 16

YDYżo

30mA

AC

RG/FG14

8,75kW

zasilanie oświetlenie

RG/F06

3P

6A

1P

F8.1

N

YKY

P300

4P

30mA

F8

N

YDYżo

Obwód nr 17

3x1,5mm2

RG/FG15

8,75kW

P300

25A

30mA

AC

F11

6A

S 301 B

F11.2

S 301 B

F11.3

F11.3

YDYżo

Obwód nr 19

3x1,5mm2

RG/FO13

N

YDYżo

P300

4P

25A

30mA

AC

6A

S 301 B

1P

F12.2

F12.2

6A

Obwód nr 19

3x1,5mm2

zasilanie oświetlenie zasilanie oświetleniezasilanie oświetlenie

S 301 B

RG/FO11

0,73kW

1P

zasilanie wentyl.

YKY

3x2,5mm2

F10.1

S 301 B

F10.1

P302

2P

25A

F10

F1.1

przepięć

3x1,5mm2

0,31kW

F14.1

S 301 B

F11.1

F11.1

N

4P

F14.2

F14.2

1P

F11.2

YDYżo

Obwód nr 18

3x1,5mm2

6A

1P

REZERWA

RG/FO8

zasilanie oświetlenie zasilanie oświetlenie zasilanie oświetlenie

RG/FO9

0,58kW 0,36kW 0,22kW

6A

S 301 B

1P

F12.1

F12.1

Obwód nr 17

3x1,5mm2

F12

Obwód nr 18

3x1,5mm2

6A

S 301 B

1P

F12.3

F12.3

RG/FO10

0,31kW

RG/FO12

S 304 B

4P

40A

F1.1

Ogranicznik

16mm2

5xLgYżo

F14.1

F14

F14.3

F14.3

REZERWA REZERWA

Obwód nr 14.1

RG/FG16

0,1kW

6A

1P

zasilanie pompa ciepła

10A

3P

F13.1

YKY

Obwód nr 20

5x2,5mm2

P300

4P

F13

RG/FG17

1,20kW

S 303 B

F13.1

N

25A

AC

30mA

zasilanie 
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zadania
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Data opracowania

Skala Umowa

Nr rysunku
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ul. Sportowa 14

42-100 Kłobuck
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